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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

«Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Александровского муниципального округа» 

Основание  

для разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 30.12.2012 N 289-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 

190-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) 

 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 (ред. от 

28.11.2023) "Об утверждении требований к программам комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

муниципальных округов, городских округов" 

 Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований") 

 Приказ Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов" 

 Приказ Госстроя от 28.10.2013 года №397/ГС «О порядке 

осуществления мониторинга разработки и утверждения программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов». 

Заказчик 

Программы 
Администрация Александровского муниципального округа 

Разработчик 

Программы 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт 

развития жилищно – коммунального хозяйства и энергосбережения им. 

Н.И. Данилова» 

Цель Программы 

Сформировать единый комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы в 

соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и 

сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг на 

период до 2030 года 

Задачи 

Программы 

 Анализ текущего состояния существующих схем коммунальной 

инфраструктуры; 

 Определение перспективных показателей спроса на коммунальные 

ресурсы и основных направлений развития Александровского МО; 

 Обеспечение потребности надежными и качественными 

коммунальными услугами; 

 Повышение эффективности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры; 

 Определение стоимостной оценки инвестиционных проектов с 

указанием источников и условий их финансирования в укрупненных 

показателях. 

Целевые 

показатели 

Программы 

 критерии доступности для населения коммунальных услуг; 

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные 

нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса); 
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 величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального 

ресурса), присоединяемых в перспективе; 

 показатели качества поставляемого коммунального ресурса; 

 показатели степени охвата потребителей приборами учета (с 

выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); 

 показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; 

 показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива 

и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях); 

 показатели эффективности потребления каждого вида 

коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и 

бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м, 

на 1 чел.); 

 показатели воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

I этап - 2024 – 2031 годы – 1-й период реализации запланированных в 

программе мероприятий; 

II этап - 2032 – 2033 годы – 2-й период реализации запланированных в 

программе мероприятий. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

По предварительным прогнозам, на реализацию мероприятий 

Программы до 2030 года необходимы средства в размере 1 431 000 тыс. 

руб., в т.ч. по системам: 

 Система теплоснабжения – 365 800 тыс.руб.; 

 Система водоснабжения – 751 100 тыс.руб.; 

 Система водоотведения – 305 800 тыс.руб.; 

 Система сбора и утилизации ТКО –  8 300 тыс. руб. 

Источники финансирования: 

 Муниципальный – 65 600 тыс. руб.; 

 Краевой – 455 600 тыс. руб.; 

 Источник не определен/нет данных – 909 800 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Капитальный ремонт квартального участка сети 

теплоснабжения от ТК2-2 до ул.Войкова, 22 

2. Капитальный ремонт квартального участка сети 

теплоснабжения от ул.Ленина,4 до ул.Ленина,2 

3. Капитальный ремонт квартального участка сети 

теплоснабжения ТК3-3 до ул.Мехоношина, 12 

4. Проектирование строительства блочно-модульных газовых 

котельных г.Александровск, п.Карьер-Известняк 

5. Строительство 2 блочно-модульных котельных в 

г.Александровске по ул.Войкова, 5а и по ул.Советская, 97а 

6. Приобретение объектов водоснабжения и водоотведения 

г.Александровск 

7. Приобретение объектов водоснабжения и водоотведения 

р.п.Яйва 

8. Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 

р.п.Яйва, протяженностью 2,6 км. 

9. Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения г. 

Александровск 

10. Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения р.п. 

Всеволодо-Вильва 
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11. Проектирование реконструкции скважины №931а (здание 

насосной №5 первого подъема), скважины №931 (здание насосной №6 

первого подъема) р.п.Яйва 

12. Проектирование реконструкции станции второго подъема 

р.п.Яйва (адрес: р.п.Яйва, ул.Заводская, 45а) 

13. Проектирование реконструкции сетей водоснабжения 

р.п.Яйва, протяженность 6,4 км 

14. Капитальный ремонт водонапорной башни р.п. Всеволодо-

Вильва (микрорайон совхоз "Вильвенский") 

15. Капитальный ремонт водонапорной башни с. Усть-Игум 

16. Реконструкция системы водоснабжения р.п.Всеволодо-

Вильва, протяженностью 6,0 км 

17. Ремонт водонапорной башни п. Чикман 

18. Ремонт водонапорной башни п.Скопкортная 

19. Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения 

р.п.Яйва, протяженность 5,0 км 

20. Проектирование реконструкции сетей водоотведения 

р.п.Яйва. протяженность 5,0 км 

21. Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения г. 

Александровск 

22. Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения р.п. 

Всеволодо-Вильва 

23. Строительство очистных сооружений в р.п. Всеволодо-

Вильва 

24. Разработка ПСД по строительству очистных сооружений  в 

р.п. Яйва на 2500 м3. 

25. Приобретение коммунальной техники (вакуумная машина) 

26. Устройство 10 площадок накопления ТКО (г. Александровск, 

р.п.Яйва) 

27. Ликвидация несанкционированной свалки в г. Александровск 

(1 ед.) 

28. Устройство 35 площадок накопления ТКО (р.п.Яйва, 

р.п.Всеволодо-Вильва, с.Усть-Игум, п.Ивакинский Карьер) 

29. Устройство контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов 
 

 

 

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры 

Александровский муниципальный округ в соответствии со Схемой 

территориального планирования Пермского края располагается в Восточной 

зональной системе расселения и входит в состав Кизеловской локальной 

подсистемы. Округ граничит со Свердловской областью, Губахинским, 

Кизеловским, Усольским, Красновишерским, Добрянским и Соликамским 



8 
 

городскими округами. 

В состав Александровского муниципального округа входит 38 населенных 

пунктов, в том числе: 1 город – Александровск, 2 рабочих поселка – Всеволодо-

Вильва и Яйва, 35 сельских населенных пунктов, в том числе п.База, п.Башмаки, 

д.Большая Вильва, д.Булатово, с.Верх-Яйва, д.Вижай, п.Галка, д.Гарнова, д.Гора, 

д.Гремяча, д.Замельничная, д.Зачерная, п.Ивака, п.Ивакинский Карьер, п.Камень, 

п.Карьер Известняк, д.Клестово, п.Луньевка, п.Лытвенский, п.Люзень, д.Малая 

Вильва, д.Махнева, д.Напаловка, д.Нижняя, с.Подслудное, п.Скопкортная, 

д.Средняя, п.Сухая, п.Талый, д.Тунегова, д.Усть-Игум, с.Усть-Игум, д.Усть-Лытва, 

п.Чикман, д.Шумково. 

Административный центр – г. Александровск, удаленность от краевого центра 

(г. Пермь) по автомобильной дороге составляет порядка 250 км, по железной дороге 

(через станцию Чусовская) – 271 км. 

Площадь муниципального образования – 5529,9 км2. Численность 

постоянного населения на 01.01.2023 г. составила, по данным государственной 

статистики, 22972 человек. 

 

 

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения 

Теплоснабжение Александровского МО представляет собой комплекс 

инженерных сооружений и процессов, включающих в себя: 

 химводоподготовку сетевой воды; 

 производство тепловой энергии для нужд отопления и горячего 

водоснабжения; 

 транспортировку тепловой энергии и горячей воды потребителям 

(жилищный фонд, объекты соцкультбыта, прочие объекты). 

В Александровском МО производством и поставкой тепловой энергии 

занимаются следующие ресурсоснабжающие организации систем теплоснабжения:  

 ООО «Теплово»; 
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 МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»; 

 МУП «Теплоэнергетика»; 

 ООО «Теплосервис»; 

 Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 

В Таблице 1 представлены зоны действия источников тепловой энергии. 

Таблица 1. Зоны действия источников тепловой энергии 

Наименование источника Зона действия источника теплоснабжения 

Котельная МУП  «Теплоэнергетика» г. Александровск, Александровского муниципального округа 

Котельная МУП «КЭС» 
жилой дом по ул. Деменева, 2а, г. Александровск, Александровского 

муниципального округа 

Котельная п. Лытвенский п. Лытвенский, Александровского муниципального округа 

Котельная МКП ВВГП «Вильва-

Водоканал» 
р.п.  Всеволодо-Вильва, Александровского муниципального округа 

Котельная п. Ивакинский карьер МКП 

ВВГП «Вильва-Водоканал» 
п. Ивакинский карьер, Александровского муниципального округа 

Котельная пос. Карьер - Известняк п. Карьер – Известняк, Александровского муниципального округа 

Яйвинская ГРЭС Р.п. Яйва, Александровского муниципального округа 

 

Температурные графики отпуска тепловой энергии: 

 г.Александровск, Котельная МУП «Теплоэнергетика»: 115-70°С до 

ЦТП, 95-70°С от ЦТП до потребителей; 

 г.Александровск, Котельная МУП «КЭС»: 95-70°С; 

 г.Александровск, Котельная п. Лытвенский: 95-70°С; 

 п.Всеволодо-Вильва: 95-70°С; 

 р.п. Яйва: 114-70 оС и спрямлением для нужд ГВС 70 оС. 

Параметры основного оборудования котельных представлены в  

Таблицах 21-22 раздела 3.1.2.1. Тома 2. Обосновывающие материалы. Сроки ввода 

в эксплуатацию основного оборудования представлены в Таблице 25 раздела 3.1.2.1. 

Тома 2. Обосновывающие материалы. 

В таблице 2 представлен объем потребления тепловой энергии (мощности) 

нетто в Александровском МО. 
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Таблица 2. Объем потребления тепловой энергии (мощности) 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Котельная МУП  «Теплоэнергетика» 

Установленная тепловая мощность ГКал/час 138,68 

Собственные и хозяйственные нужды ГКал/час 32,82 

Тепловая мощность "нетто" ГКал/час 105,86 

Котельная МУП «КЭС» 

Установленная тепловая мощность ГКал/час 0,137 

Собственные и хозяйственные нужды ГКал/час 0,003 

Тепловая мощность "нетто" ГКал/час 0,134 

Котельная п. Лытвенский 

Установленная тепловая мощность ГКал/час 0,431 

Собственные и хозяйственные нужды ГКал/час 0,001 

Тепловая мощность "нетто" ГКал/час 0,430 

Котельная р.п.Всвеволодо-Вильва МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 

Установленная тепловая мощность ГКал/час 5,37 

Собственные и хозяйственные нужды ГКал/час 0 

Тепловая мощность "нетто" ГКал/час 5,37 

Котельная  в пос. Ивакинский карьер МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 

Установленная тепловая мощность ГКал/час 0,774 

Собственные и хозяйственные нужды ГКал/час 0 

Тепловая мощность "нетто" ГКал/час 0,774 

Котельная пос. Карьер - Известняк 

Установленная тепловая мощность ГКал/час 6,45 

Собственные и хозяйственные нужды ГКал/час 1 

Тепловая мощность "нетто" ГКал/час 5,45 

Яйвинская ГРЭС 

Установленная тепловая мощность ГКал/час 48 

Собственные и хозяйственные нужды ГКал/час 12,49 

Тепловая мощность "нетто" ГКал/час 35,51 

 

Расчет среднегодовой нагрузки котельного оборудования в Александровском 

МО представлен в Таблицах 27-28 раздела 3.1.2.1. Тома 2. Обосновывающие 

материалы. 

Учёт тепловой энергии на выводе котельной МУП «Теплоэнергетика» в 

г.Александровск выполняется узлами учёта по контурам. Учёт тепловой энергии на 

выводе котельной п. Лытвенский выполняется узлом учёта тепловой энергии. 

Все тепловыводы Яйвинской ГРЭС, обеспечивающие тепловой энергией 

р.п.Яйва, оборудованы коммерческими узлами учёта отпускаемой тепловой 

энергии, однако большинство потребителей не имеют ещё приборов учета тепла. 

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 
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повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования» приборы учёта тепловой энергии установлены во всех 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта. 

Теплоснабжение Александровского МО осуществляется от централизованных 

и децентрализованных систем теплоснабжения. Источниками централизованного 

теплоснабжения являются коммунально-бытовые и промышленные котельные, 

работающие на природном газе, угле или дровах. Усадебная застройка оборудована 

в основном печами. На территории муниципального округа центральным 

отоплением оборудовано 67,3% жилого фонда. В городских населенных пунктах 

этот показатель составляет 73%, в сельских – 32,3%. 

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией 

от индивидуальных (автономных) источников тепла.  

 

Характеристика тепловых сетей: 

1. г.Александровск, котельная МУП «Теплоэнергетика». Схема 

теплоснабжения закрытая. Протяженность тепловых сетей в подземном 

двухтрубном исполнении: 15142 м., в надземном двухтрубном исполнении: 7507 м. 

Основным топливом для котельной служит природный газ, резервное отсутствует. 

2. г.Александровск, котельная п. Лытвенский. Схема теплоснабжения 

закрытая. Протяженность тепловых сетей составляет 589,6 м. в надземном 

двухтрубном исполнении.  

3. г.Александровск, котельная МУП «КЭС». Протяженность тепловых 

сетей составляет в двухтрубном исполнении составляет 362 м. 

4. п. Всеволодо-Вильва, котельная МКП ВВГП «Вильва-Водоканал». 

Схема теплоснабжения закрытая (подземная и надземная). Протяженность тепловых 

сетей составляет в двухтрубном исполнении 5344 м. Основным топливом для 

котельной служит природный газ, резервное – дизтопливо. 

5. п. Всеволодо-Вильва, котельная в пос. Ивакинский карьер. Схема 

теплоснабжения закрытая (подземная и надземная). Протяженность тепловых сетей 

составляет в двухтрубном исполнении 2052 м. Основным видом топлива на 
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котельной является твердое топливо (дрова), резервный вид топлива – уголь. 

6. п. Всеволодо-Вильва, котельная пос. Карьер-Известняк. Схема 

теплоснабжения подземная и надземная. В подземном двухтрубном исполнении: 

1179 м. В надземном двухтрубном исполнении: 2374 м. Основным топливом для 

котельной служит природный газ, резервное отсутствует. 

7. р.п. Яйва, Яйвинская ГРЭС (Филиал «Яйвинская ГРЭС» в составе ПАО 

«Юнипро»). Схема теплоснабжения закрытая. Протяженность тепловых сетей 

20 913,45 м, в том числе 2 823 м в собственности филиала «Яйвинская ГРЭС», 

18 090,45 в собственности Администрации р.п. Яйва. В подземном двухтрубном 

исполнении (канальная прокладка): 4 955,5 м., в надземном двухтрубном 

исполнении: 15 957,95 м. Тепловые сети отопления имеют надземную и подземную 

(в непроходных каналах на малых глубинах заложения трубопроводов) прокладку. 

Тепловая изоляция выполнена, в основном, из минеральной ваты, а также из 

пенополиуретановых скорлуп с покровным слоем. Тип применяемых компенсаторов 

на тепловой сети: вертикальные и горизонтальные П-образные и Г-образные. 

Основное топливо – природный газ. Попутный-нефтяной газ и каменный уголь – 

резервное топливо. 

Подробная характеристика тепловых сетей в Александровском МО 

представлена в Таблицах 29-32 раздела 3.1.2.2. Тома 2. Обосновывающие 

материалы. 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, 

находящихся в муниципальной собственности, составляет 48, 446 км, в том числе 

ветхих 10,128 км. Протяженность частных тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 9,741 км, в том числе ветхих 3,606 км. Таким образом, общая 

протяженность тепловых сетей Александровского МО составляет 58,187 км, из них 

10,128 км находится в ветхом состоянии. Существующая система теплоснабжения 

муниципального округа характеризуется достаточно высокой долей ветхих участков 

тепловых сетей (17% от общей протяженности) и, как следствие, низкой 

энергоэффективностью. 
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Графики регулирования тепловой энергии на коллекторах в Александровском 

муниципальном округе представлены в Таблицах 33-34 раздела 3.1.2.2. Тома 2. 

Обосновывающие материалы.  

Описание перспективных резервов и дефицитов тепловой мощности тепловой 

энергии приведены в таблице 3.  

Таблица 3. Резервы и дефициты тепловой мощности Александровского МО 

Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч 

Источник тепловой 

энергии 

Период действия Схемы теплоснабжения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2037 

Котельная МУП  

«Теплоэнергетика» 
+45,86 +45,86 +45,86 +45,86 +45,86 +45,86 +45,86 +45,86 +45,86 +45,86 +45,86 

Котельная МКП 

ВВГП «Вильва-

Водоканал» 

+1,06 +1,06 +1,06 +1,06 +1,06 +1,06 +1,06 +1,06 +1,06 +1,06 +1,06 

Котельная  в пос. 

Ивакинский карьер 
+0,258 +0,258 +0,258 +0,258 +0,258 +0,258 +0,258 +0,258 +0,258 +0,258 +0,258 

Котельная пос. 

Карьер - Известняк 
+3,2 +3,2 +3,2 +3,2 +3,2 +3,2 +3,2 +3,2 +3,2 +3,2 +3,2 

Яйвинская ГРЭС +6,86 +6,86 +6,86 +6,86 +6,36 +6,36 +6,36 +6,36 +6,36 +6,36 +6,36 

 

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, 

тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за 

предоставленные ресурсы приведен в разделе 3.1.2.6. Тома 2. Обосновывающие 

материалы.  

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения 

приведены в разделе 3.1.2.7 Тома 2. Обосновывающие материалы. 

 

 

 

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения 

На территории Александровского муниципального округа существует 

централизованное и нецентрализованное водоснабжение. Централизованным 

водопроводом оборудовано 74,9% общей площади жилого фонда. Источником 

хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды и 

поверхностный водозабор из реки Восточная Луньва, из реки Вильва. 

Система водоснабжения Александровского муниципального округа 
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представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, 

обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды 24,3 тыс. человек.  

Централизованным водоснабжением обеспечено: 

 из поверхностного источника – 0,24 % населения; 

 из подземных источников – 92,98 % населения. 

На территории Александровского муниципального округа закрытые системы 

горячего водоснабжения отсутствуют. 

Около 1,6 тыс. жителей городского округа не подключены к центральной 

системе водоснабжения и пользуются водой из колодцев и индивидуальных 

подземных скважин. К таким территориям относятся: п. База; п. Башмаки; д. 

Большая Вильва; д. Булатово; с. Верх-Яйва; д. Вижай; п. Галка; д. Гарнова; д. Гора; 

д. Гремяча; д. Замельничная; д. Зачерная; п. Ивака; п. Камень; д. Клестово; д. Малая 

Вильва; д. Махнева; д. Напалкова; д. Нижняя; с. Подслудное; д. Средняя; п. Сухая; 

п. Талый; д. Тунегова; д. Усть-Игум; п. Чикман; д. Шумково. 

В настоящее время на территории Александровского муниципального округа 

функционируют следующие эксплуатирующие организации систем водоснабжения:  

1. МУП «Теплоэнергетика»; 

2. МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»; 

3. ООО «Яйвинский жилком-сервис»; 

4. МКП ССП «ЖКХ п.Скопкортная». 

Деление территории Александровского муниципального округа на 

эксплуатационные зоны представлено в Таблице 4. 

Таблица 4. Сводный перечень зон эксплуатационной ответственности централизованных 

систем водоснабжения Александровского муниципального округа 

№ 

Расчетный 

элемент 

территориального 

деления 

Источник водоснабжения 

Наименование 

эксплуатирующе

й организации 

Зона отвественности 

1 г. Александровск 

Скважина №1 в г.Александровск, 

Западный водозабор 
МУП 

«Теплоэнергетика

» 

Зона 

централизованного 

водоснабжения 

г.Александровск 

Скважина №2 в г.Александровск, 

Западный водозабор 

Скважина №5 в г.Александровск, 

Луньевский водозабор 
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№ 

Расчетный 

элемент 

территориального 

деления 

Источник водоснабжения 

Наименование 

эксплуатирующе

й организации 

Зона отвественности 

Скважина №6 в г.Александровск, 

Луньевский водозабор 

Скважина №10 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

Скважина №11 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

Скважина №13 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

Скважина №15 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

Скважина №16 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

2 п. Лытвенский 
Скважина №3 в г.Александровск, 

п.Лытвенский 

МУП 

«Теплоэнергетика

» 

Зона 

централизованного 

водоснабжения 

п.Лытвенский 

3 п. Луньевка 

Поверхностный водозабор 

г.Александровск, п.Луньевка, 

ул.Набережная, река Восточная 

Луньва 

МУП 

«Теплоэнергетика

» 

Зона 

централизованного 

водоснабжения 

п.Луньевка 

4 р.п. Яйва 

Скважина №931 р.п.Яйва  

(I подъема), река Вильва 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный 

сервис» 

Зона 

централизованного 

водоснабжения 

пгт.Яйва 

Скважина №931 бис р.п.Яйва (I 

подъема), река Вильва 

Скважина №6380 р.п.Яйва  

(I подъема), река Вильва 

Скважина №931а р.п.Яйва  

(I подъема), река Вильва 

5 п. Люзень н/д 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный 

сервис» 

Зона водоснабжения 

п.Люзень 

6 
р.п. Всеволодо-

Вильва 

Поверхностный водозабор 

р.п.Всеволодо-Вильва, река Вильва 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

Зона 

централизованного 

водоснабжения 

пгт.Всеволодо-Вильва 

Скважина №1 в р.п.Всеволодо-

Вильва, левый берег реки Вильва, 

район «Забойка» 

Скважина №10 в р.п.Всеволодо-

Вильва, левый берег реки Вильва, 

район «Забойка» 

Скважина №14 в р.п.Всеволодо-

Вильва, левый берег реки Вильва, 

район «Забойка» 

Скважина №4946 в р.п.Всеволодо-

Вильва, левый берег реки Вильва, 

район «Совхоз» 

7 
п. Карьер-

Известняк 

Поверхностный водозабор п.Карьер-

Известняк, река Вильва МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

Зона 

централизованного 

водоснабжения 

п.Карьер-Известняк 

Скважина №2679 в п.Карьер-

Известняк, лесной массив ю-

западная часть посёлка 
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№ 

Расчетный 

элемент 

территориального 

деления 

Источник водоснабжения 

Наименование 

эксплуатирующе

й организации 

Зона отвественности 

Скважина №2680 в п.Карьер-

Известняк, лесной массив ю-

западная часть посёлка 

8 
п. Ивакинский 

карьер 
н/д 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

Зона 

централизованного 

водоснабжения 

п.Ивакинский карьер 

9 с. Усть-Игум 

Скважина №2926 в с.Усть-Игум 

район Усолка, лесной массив ю-

западная часть поселка 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

Зона 

централизованного 

водоснабжения с.Усть-

Игум 

10 п.Скопкортная 

Скважина №1 (№25070) 

п.Скопкортная 

МКП ССП «ЖКХ 

п.Скопкортная» Зона водоснабжения 

п.Скопкортная Скважина №2 (№25071) 

п.Скопкортная 

МКП ССП «ЖКХ 

п.Скопкортная» 

 

В Таблице 5 приведена характеристика системы водоснабжения 

Александровского муниципального округа, включая балансовую принадлежность 

объектов ЦСВС и численность населения. 

В Таблице 6 представлены поверхностные источники централизованного 

водоснабжения Александровского муниципального округа. В таблице 7 приведен 

перечень подземных источников централизованного водоснабжения 

Александровского муниципального округа. 

В Таблице 8 представлена Характеристика насосного оборудования систем 

водоснабжения Александровского МО. 
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Таблица 5. Характеристика системы водоснабжения Александровского муниципального округа 

№ 

п/п 

Наименование 

системы 

водоснабжения 

Численность 

населения, 

чел 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Балансовая 

принадлежность 

объектов ЦСВС 

Количество 

поверхностных 

водозаборов  

Количество 

скважин, шт. 

Количество 

повышающих 

насосных 

Протяженность 

водопроводных 

сетей, км. 

1 
Централизованная система 

водоснабжения 

г.Александровск 

 

11100 

 

 

МУП 

«Теплоэнергетика» 

частная 

собственность, 

договор аренды 

0 10 1 52,32 

2 
Централизованная система 

водоснабжения 

п.Лытвенский 
280 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
муниципальная 0 1 0 5,5 

3 
Централизованная система 

водоснабжения п.Луньевка 
70 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
муниципальная 1 0 1 3,7 

4 
Централизованная система 

водоснабжения р.п.Яйва 
8269 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный сервис» 

договор аренды 1 4 1 21,043 

5 
Централизованная система 

водоснабжения п.Люзень 
33 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный сервис» 

договор аренды н/д н/д н/д н/д 

6 
Централизованная система 

водоснабжения 

р.п.Всеволодо-Вильва 
2002 

МКП ВВГП «Вильва-

Водоканал» 

на праве 

оперативного 

управления 

0 4 1 20,51 

7 
Централизованная система 

водоснабжения п.Карьер-

Известняк 
1752 

МКП ВВГП «Вильва-

Водоканал» 

на праве 

оперативного 

управления 

0 2 1 8,11 

8 
Централизованная система 

водоснабжения 

п.Ивакинский карьер 
331 

МКП ВВГП «Вильва-

Водоканал» 

на праве 

оперативного 

управления 

0 0 0 3,79 

9 
Централизованная система 

водоснабжения с.Усть-

Игум 
250 

МКП ВВГП «Вильва-

Водоканал» 

на праве 

оперативного 

управления 

0 1 0 3,31 

10 
Централизованная система 

водоснабжения 

п.Скопкортная 
120 

МКП ССП «ЖКХ 

п.Скопкортная» 

муниципальная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

0 2 0 н/д 
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Таблица 6. Поверхностные источники централизованного водоснабжения Александровского муниципального округа 

№ п/п 
Наименование 

источника 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Наличие 

водоподготовки 

Наличие 

резервного 

электроснабжения 

Проектная 

производительность, 

м3/сут 

Фактическая 

производительность, 

м3/сут 

Количество 

насосных 

станций 

Наличие 

ЗСО 

Учет 

количества 

воды 

1 

Река Восточная 

Луньва 

(п.Луневка) 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
нет нет 1200 27,4 1 нет нет 

2 

Река Вильва 

(р.п.Всеволодо-

Вильва) 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

нет нет 3500 260 1 нет да 

3 

Река Вильва 

(п.Карьер-

Известняк) 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

нет нет 2200 252 1 нет да 

 

Таблица 7. Подземные источники централизованного водоснабжения Александровского муниципального округа 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Количество 

водонапорных 

башен 

Объем 

водонапорной 

башни, м3 

Наличие 

водо-

подготовки 

Наличие 

резервного 

электро-

снабжения 

Глубина 

скважины 

Дебит 

скважины, 

л/с 

Наличие 

ЗСО 

Учет 

количества 

воды 

1 

Скважина №1 в 

г.Александровск, 

Западный водозабор 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 120 16 нет да 

2 

Скважина №2 в 

г.Александровск, 

Западный водозабор 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 120 63 нет да 

3 

Скважина №5 в 

г.Александровск, 

Луньевский водозабор 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 110 25 нет да 

4 

Скважина №6 в 

г.Александровск, 

Луньевский водозабор 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 120 60 нет нет 

5 

Скважина №10 в 

г.Александровск, 

Александровский 

водозабор 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 120 50 нет нет 

6 
Скважина №11 в 

г.Александровск, 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 120 60 нет да 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Количество 

водонапорных 

башен 

Объем 

водонапорной 

башни, м3 

Наличие 

водо-

подготовки 

Наличие 

резервного 

электро-

снабжения 

Глубина 

скважины 

Дебит 

скважины, 

л/с 

Наличие 

ЗСО 

Учет 

количества 

воды 

Александровский 

водозабор 

7 

Скважина №13 в 

г.Александровск, 

Александровский 

водозабор 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 115 12 нет нет 

8 

Скважина №15 в 

г.Александровск, 

Александровский 

водозабор 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 105 25 нет да 

9 

Скважина №16 в 

г.Александровск, 

Александровский 

водозабор 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 110 27 нет нет 

10 

Скважина №3 в 

г.Александровск, 

п.Лытвенский 

МУП 

«Теплоэнергетика» 
0 0 нет нет 90 7 нет нет 

11 

Скважина №1  

(1 подъем) 

р.п.Всеволодо-Вильва, 

левый берег река Вильва, 

район «Забойка» 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

0 0 нет нет 80 16 нет да 

12 

Скважина №10 

(1 подъем) 

р.п.Всеволодо-Вильва, 

левый берег река Вильва, 

район «Забойка» 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

0 0 нет нет 80 10 нет да 

13 

Скважина №14 

(1 подъем) 

р.п.Всеволодо-Вильва, 

левый берег река Вильва, 

район «Забойка» 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

0 0 нет нет 100 9,55 нет нет 

14 

Скважина №4946  

(1 подъем) 

р.п.Всеволодо-Вильва, 

микрорайон «Совхоз» 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

0 0 нет нет 30 2 нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

Количество 

водонапорных 

башен 

Объем 

водонапорной 

башни, м3 

Наличие 

водо-

подготовки 

Наличие 

резервного 

электро-

снабжения 

Глубина 

скважины 

Дебит 

скважины, 

л/с 

Наличие 

ЗСО 

Учет 

количества 

воды 

15 

Скважина №2679 

(1 подъем) п.Карьер-

Известняк, лесной 

массив ю-западная часть 

поселка 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

0 0 нет нет 60 15,5 нет да 

16 

Скважина №2680  

(1 подъем) п.Карьер-

Известняк, лесной 

массив ю-западная часть 

поселка 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

0 0 нет нет 60 16,1 нет да 

17 

Скважина №2926  

(1 подъем) с.Усть-Игум, 

район Усолка 

МКП ВВГП 

«Вильва-

Водоканал» 

0 0 нет нет 51 2,78; 1,39 нет да 

18 

Скважина №931 

р.п.Яйва, 

ул.Березниковская  

(1 подъем) 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный 

сервис» 

0 0 в работе да 35 5,9 н/д да 

19 

Скважина №931 бис 

р.п.Яйва, 

ул.Березниковская  

(1 подъем) 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный 

сервис» 

0 0 в резерве да 47 5,85 н/д да 

20 

Скважина №6380 бис 

р.п.Яйва, 

ул.Березниковская  

(1 подъем) 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный 

сервис» 

0 0 в резерве да 50 5 н/д да 

21 

Скважина №931а 

р.п.Яйва, 

ул.Березниковская  

(1 подъем) 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный 

сервис» 

0 0 в работе да 50 11,5 н/д да 

22 
Скважина №1 (№25070) 

п.Скопкортная 

МКП ССП «ЖКХ 

п.Скопкортная» 
1 71 нет да 100 11,98 м3/ч 

ЗСО  

I пояса, 

30м 

нет 

23 
Скважина №2 (№25071) 

п.Скопкортная 

МКП ССП «ЖКХ 

п.Скопкортная» 
0 0 нет да 90 3,6 м3/ч 

ЗСО  

I пояса, 

30м 

нет 
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Таблица 8. Характеристика насосного оборудования систем водоснабжения Александровского ГО 

№ 

п/п 
Наименование узла системы водоснабжения 

Насосное оборудование систем водоснабжения 

 

Марка 

насоса 
Состояние 

Производительность, 

м3 
Напор, м 

Мощность 

э/д, кВт 
Часов работы в год 

 

г. Александровск 

 

1 
Скважина №1 в г.Александровск, Западный 

водозабор 

эцв 8-40-

150 нрк 
рабочее 40 15 32 8760 

2 
Скважина №2 в г.Александровск, Западный 

водозабор 

эцв 10-65-

150 нкр 
рабочее 65 15 37 7200 

3 
Скважина №5 в г.Александровск, Луньевский 

водозабор 

эцв 10-65-

150нрк 
рабочее 65 15 37 8760 

4 
Скважина №6 в г.Александровск, Луньевский 

водозабор 
отсутствует нерабочее - - - - 

5 
Скважина №10 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

эцв 10-65-

150 нкр 
рабочее 65 15 37 2160 

6 
Скважина №11 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

эцв 10-65-

150 нкр 
рабочее 65 15 37 8760 

7 
Скважина №13 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

эцв 10-65-

150 нкр 
рабочее 65 15 37 8760 

8 
Скважина №15 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 

эцв 10-65-

150 нкр 
рабочее 65 15 37 8760 

9 
Скважина №16 в г.Александровск, 

Александровский водозабор 
отсутствует нерабочее - - - - 

10 
Насосная станция II подъема г.Александровск, 

ул.Мира 
4Д315-50А рабочее 315 50 55 8760 

11 
Насосная станция II подъема г.Александровск, 

ул.Мира 
Д320-50А рабочее 320 50 55 - 

 

п. Лытвинский 

 

12 Скважина №3 в г.Александровск, п.Лытвенский эцв 6-10-80 рабочее 6 10 4 8760 

 

п. Луньевка 

 

13 
Насосная станция г.Александровск, п.Луньевка, 

ул.Набережная 
К 80-50-200 рабочее 50 50 15 1116 
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14 
Насосная станция г.Александровск, п.Луньевка, 

ул.Набережная 

КМ 80-50-

200 
рабочее 50 50 15 - 

 

р.п. Яйва 

 

15 

Скважина №931 г.Александровск, р.п.Яйва, 

ул.Березниковская 

(I подъема) 

К-100-80-

160 
в работе 100 н/д 3,5 н/д 

16 

Скважина №931бис г.Александровск, р.п.Яйва, 

ул.Березниковская 

(I подъема) 

ЭВЦ-8 в резерве 40 н/д 3,5 н/д 

17 

Скважина №6380 г.Александровск, р.п.Яйва, 

ул.Березниковская 

(I подъема) 

АР-150 в работе 65 н/д 3,5 н/д 

18 

Скважина №931а г.Александровск, р.п.Яйва, 

ул.Березниковская 

(I подъема) 

Д-200-36 в резерве 200 н/д 3,5 н/д 

19 р.п.Яйва Д-315-50 в работе 315 н/д н/д н/д 

20 р.п.Яйва ДК-12 в работе 280 н/д н/д н/д 

 

р.п. Всеволодо-Вильва 

 

21 
Скважина №1 (I подъем) р.п.Всеволодо-Вильва, 

левый берег реки Вильва, район «Забойка» 

ЭЦВ-8-40-

120 

удовл. 

год установки 2011 
40 120 22 7849 

22 
Скважина №10 (I подъем) р.п.Всеволодо-Вильва, 

левый берег реки Вильва, район «Забойка» 

ЭЦВ-8-40-

120 

удовл. 

год установки 2012 
40 120 22 резерв 

23 
Скважина №14 (I подъем) р.п.Всеволодо-Вильва, 

левый берег реки Вильва, район «Забойка» 
отсутствует - - - - - 

24 

Скважина №4946 

(I подъем) р.п.Всеволодо-Вильва, левый берег 

реки Вильва, микрорайон «Совхоз» 

ЭЦВ-4-2,5-

80 

удовл. 

год установки 2014 
2,5 80 1,1 7300 

25 
Повышающая насосная станция II подъема 

поверхностного водозабора р.п.Всеволодо-Вильва 
4К-6 

удовл. 

год установки 1968 
90 н/д 28 резерв 

26 р.п.Всеволодо-Вильва К 80-50-200 н/д 50 200 15 н/д 

27 р.п.Всеволодо-Вильва АРП-100М 
удовл. 

год установки 1968 
50 н/д 30 кругло-суточно 

28 р.п.Всеволодо-Вильва 

роторный 

(при 

переходе с 

одного 

н/д 18 н/д 4 3 
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насоса на 

другой) 

 

п. Карьер-Известняк 

 

29 

Скважина №2679 

(I подъем) п.Карьер-Известняк, лесной массив ю-

западная часть поселка 

ЭЦВ-8-25-

125 

хорошее 

год установки 2020 
25 125 22 резерв 

30 

Скважина №2680 

(I подъем) п.Карьер-Известняк, лесной массив ю-

западная часть поселка 

ЭЦВ-8-25-

150 

хорошее 

год установки 2020 
25 150 22 6935 

31 
Повышающая насосная станция II подъема 

поверхностного водозабора п.Карьер-Известняк 
4К-8 

удовл. 

год установки 1983 
100 н/д 30 3720 

32 п.Карьер-Известняк 4К-8 
удовл. 

год установки 1983 
100 н/д 30 резерв 

33 п.Карьер-Известняк 4К-8 

Нерабочий, 

подлежит 

восстановлению 

год установки 1983 

100 н/д 30 резерв 

34 п.Карьер-Известняк К-4555 
удовл. 

год установки 1983 
50 н/д 11 5040 

35 п.Карьер-Известняк 
АУБ-527 

дренажный 
удовл. н/д н/д 1 720 

 

с. Усть-Игум 

 

36 
Скважина №2926 

(I подъем) с.Усть-Игум, район Усолка 

vodotok 

БЦПЭ-ГВ 

85-05-63М-

Ч900 Вт 

удовл. 100 63 0,9 365 

 

п. Скопкортная 

 

37 Скважина №1 п.Скопкортная 
ЭЦВ-6-16-

110 

нарушений в работе 

нет 
16 110 7,5 4745 

38 Скважина №2 п.Скопкортная 
ЭЦВ-6-16-

110 

нарушений в работе 

нет 
10 110 5,5 резерв 
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Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, 

тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за 

предоставленные ресурсы приведен в разделе 3.2.2.6. Тома 2. Обосновывающие 

материалы.  

На территории Александровского муниципального округа эксплуатируются 2 

станции водоподготовки в р.п.Яйва, обеспечивающие очистку воды перед её 

подачей в разводящие сети водопровода, и 2 станции водоподготовки находятся в 

резерве. В остальных населенных пунктах Александровского муниципального 

округа, отсутствуют станции очистки и подготовки воды. Контроль качества 

питьевой воды проводится по графику, согласно рабочей программе 

производственного контроля в местах водозабора, перед поступлением ее в 

распределительную сеть и в местах водозабора и осуществляется по химическим, 

микробиологическим и радиационным показателям.  

Автоматизация производственного процесса добычи и очистки исходной воды 

отсутствует. Зоны санитарной охраны отсутствуют. 

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения 

приведены в разделе 3.2.2.7 Тома 2. Обосновывающие материалы. 

 

 

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения 

Система сбора, очистки и отведения сточных вод являются частью общей структуры 

системы водоотведения Александровского муниципального округа, которая 

включает в себя: 

- систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов с 

размещенными на них канализационными насосными станциями; 

- комплекс очистных сооружений канализации, предназначенных для очистки 

сточных вод города и поселков. 

Эксплуатацию систем водоотведения в Александровском муниципальном 

округе осуществляют следующие организации: 
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 МУП «Теплоэнергетика»; 

 МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»; 

 ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис». 

Централизованная система водоотведения организована в г.Александровск, 

р.п.Всеволодо-Вильва, п.Карьер-Известняк и р.п.Яйва.  

К зонам нецентрализованного водоотведения относятся: п.Лытвенский, 

п.Луньевка, п.Ивакинский-Карьер, с.Усть-Игум и п.Люзень. В данных населенных 

пунктах водоотведение осуществляется с использованием нецентрализованных 

систем водоотведения (с использованием индивидуальных выгребных ям). 

Ливневая канализация на территории Александровского муниципального 

округа отсутствует. 

Очистные сооружения имеются в следующих населенных пунктах: 

г.Александровск; р.п. Всеволодо-Вильва; п. Карьер-Известняк; р.п.Яйва. 

Хозяйственно-бытовые фекальные стоки по самотечным коллекторам от всех 

объектов поступают фактически на семь канализационных насосных станций 

(КНС), расположенных на территории этих населенных пунктов.  

КНС перекачивают стоки по напорным коллекторам на городские очистные 

сооружения канализации, а также на станции биологической очистки (СБО). 

Характеристика и структурная схема очистных сооружений приводится в 

разделе 3.3.2.1 Тома 2. Обосновывающие материалы. 

В таблице 9 приведена характеристика системы водоотведения 

Александровского муниципального округа, включая балансовую принадлежность 

объектов ЦСВО и численность населения. 

Характеристика оборудования системы водоотведения Александровского 

муниципального округа представлена в Таблице 61 раздела 3.3.2.2 Тома 2. 

Обосновывающие материалы.
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Таблица 9. Характеристика системы водоотведения Александровского муниципального округа 
№
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1 

Система 

водоотведения г. 

Александровска 

да нет 11100 
МУП 

«Теплоэнергетика» 

зона 

централизованного 

водоснабжения 

г.Александровска 

частная 3000 2 33,65 

2 

Система 

водоотведения п. 

Лытвенский  

нет нет 280 
МУП 

«Теплоэнергетика» 

зона 

централизованного 

водоснабжения 

п.Лытвенский 

муниципальная нет нет нет 

3 

Система 

водоотведения 

п. Луньевка  

нет нет 70 
МУП 

«Теплоэнергетика» 

зона 

централизованного 

водоснабжения 

г.Луньевка 

муниципальная нет нет нет 

4 

Система 

водоотведения 

р.п. Всеволодо-

Вильва 

да нет 2002 
МКП ВВГП 

«Вильва-Водоканал» 

зона 

централизованного 

водоснабжения 

р.п.Всеволодо-Вильва 

На праве 

оперативного 

управления 

124 1 7,92 

5 

Система 

водоотведения п. 

Карьер-Известняк 

да нет 1752 
МКП ВВГП 

«Вильва-Водоканал» 

зона 

централизованного 

водоснабжения 

п.Карьер-Известняк 

На праве 

оперативного 

управления 

131 2 7,36 

6 

Система 

водоотведения п. 

Ивакинский 

Карьер 

нет нет 331 
МКП ВВГП 

«Вильва-Водоканал» 

зона 

централизованного 

водоснабжения 

п.Ивакинский Карьер 

На праве 

оперативного 

управления 

нет 0 0,63 

7 

Система 

водоотведения 

с.Усть-Игум 

нет нет 250 
МКП ВВГП 

«Вильва-Водоканал» 

зона 

централизованного 

водоснабжения 

с.Усть-Игум 

Нет нет 0 нет 
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8 

Система 

водоотведения 

р.п. Яйва 

да нет 8269 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный 

сервис» 

зона 

централизованного 

водоснабжения 

р.п.Яйва 

аренда 2334 2 23,98 

9 

Система 

водоотведения п. 

Люзень 

нет нет 33 

ООО «Яйвинский 

жилищно-

коммунальный 

сервис» 

зона водоснабжения 

п.Люзень 
договор нет 0 нет 

10 

Система 

водоотведения 

п.Скопкортная 

нет нет 120 
МКП ССП  «ЖКХ 

п.Скопкортная» 

зона водоснабжения 

п.Скопкортная 

муниципальная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

нет 0 нет 
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Сеть водоотведения г. Александровск 

Наружные диаметры трубопроводов варьируются от 150 до 400 мм. 

Протяженность централизованной системы водоотведения г.Александровск 

составляет 7,137 км. Сети введены в эксплуатацию с 1963 по 1984 гг. Степень 

физического износа трубопроводов составляет более 85%. 

п.Лытвенский 

Наружные диаметры трубопроводов варьируются от 150 до 200 мм. 

Протяженность централизованной системы водоотведения п.Лытвенский 

составляет 3,113 км. Сети введены в эксплуатацию с 1975 по 1985 гг. Степень 

физического износа трубопроводов составляет более 85%. 

р.п.Всеволодо-Вильва 

Наружные диаметры трубопроводов варьируются от 150 до 400 мм. 

Протяженность централизованной системы водоотведения р.п.Всеволодо-Вильва 

составляет 7,748 км. Степень физического износа трубопроводов составляет более 

85%. 

п.Карьер-Известняк 

Наружные диаметры трубопроводов варьируются от 100 до 200 мм. 

Протяженность централизованной системы водоотведения р.п.Всеволодо-Вильва 

составляет 7,360 км. Степень физического износа трубопроводов составляет более 

85%. 

р.п.Яйва 

Наружные диаметры трубопроводов варьируются от 100 до 500 мм. 

Протяженность централизованной системы водоотведения р.п.Всеволодо-Вильва 

составляет 23,978 км. Сети введены в эксплуатацию в 1967 г. Степень физического 

износа трубопроводов составляет более 85%. 

 

Характеристика канализационных насосных станций Александровского 

муниципального округа представлены в Таблице 10. 

 

 



29 
 

Таблица 10. Характеристика канализационных насосных станций Александровского муниципального округа 

№ 

п/п 

Наименование 

КНС 

Адрес расположения 

КНС 

Давление на 

выходе из 

КНС, Па 

Производительность 

КНС, м3/час 

Наличие 

прибора учета 

сточных вод 

Наличие 

автоматики и 

регулирования 

работы КНС 

Количество 

насосов, 

установленных на 

КНС 

Год ввода в 

эксплуатацию 

КНС 

1 КНС №1 
г.Александровск, 

ул.Гайдара, 2 
588399 250 нет да 3 1963 

2 КНС №2 
г.Александровск, 

ул.Кооперативная 
490332,5 80 нет нет 3 1984 

3 КНС №1 

р.п.Всеволодо-Вильва, 

ул.Свободы, 65 (на 

территории завода 

«Метил») 

н/д 578,62 нет н/д 3 1986 

4 КНС №2 
п.Карьер-Известняк, 

ул.Гоголя, 2 
н/д 241 нет н/д 2 1970 

5 КНС №3 

п.Карьер-Известняк, 

микрорайон 

«Юбилейный» 

н/д 332 нет н/д 3 1970 

6 КНС-2 
р.п.Яйва, 

ул.Энергетиков, 49 
н/д 10008 нет нет 2 1977 

7 КНС-3 
р.п.Яйва, 

ул.Энергетиков, 49 
н/д 10008 да нет 2 1977 



На момент разработки Программы на территории Александровского 

муниципального округа здания и строения не оснащены приборами учета сточных 

вод. Количество сточных вод принимается равным количеству потребленной воды 

за вычетом потерь воды, используемой в составе продукции предприятий. Доля 

объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

Анализ резервов и дефицитов мощности очистных сооружений канализации 

Александровского муниципального округа приведен в Таблице 11. 

Таблица 11. Резервы очистных сооружений канализации Александровского МО 

№ 

п/п 
Наименование Показатель Ед.изм. 2021г. 2022г. 2027г. 2032г. 

1 

Канализационные 

очистные 

сооружения 

г.Александровск, 

ул.Совхозная, 16 

установленная 

мощность 
м3/сут 3000 3000 3000 3000 

среднесуточные 

расход стоков 
м3/сут 850 850 850 850 

полезное 

использование 
% 28 28 28 28 

резерв % 72 72 72 72 

2 

Биологические 

очистные 

сооружения 

р.п.Всеволодо-

Вильва 

установленная 

мощность 
м3/сут 2410 2410 2410 2410 

среднесуточные 

расход стоков 
м3/сут 120,475 120,475 120,475 120,475 

полезное 

использование 
% 14 14 14 14 

резерв % 86 86 86 86 

3 

Биологические 

очистные 

сооружения 

п.Карьер-Известняк 

установленная 

мощность 
м3/сут 1282,6 1282,6 1282,6 1282,6 

среднесуточные 

расход стоков 
м3/сут 120,475 120,475 120,475 120,475 

полезное 

использование 
% 27 27 27 27 

резерв % 73 73 73 73 

4 

Очистные 

сооружения 

канализации 

р.п.Яйва, 

ул.Энергетиков, 49 

установленная 

мощность 
м3/сут 1035,42 1035,42 1035,42 1035,42 

среднесуточные 

расход стоков 
м3/сут 814,61 727,16 638,831 н/д 

полезное 

использование 
% 78,67 70,23 61,7 н/д 

резерв % 21,33 29,77 38,3 н/д 
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Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, 

тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за 

предоставленные ресурсы приведен в разделе 3.3.2.7 Тома 2. Обосновывающие 

материалы.  

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения 

приведены в разделе 3.3.2.8 Тома 2. Обосновывающие материалы. 

 

 

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Электроснабжение на территории Александровского МО осуществляется 

ОАО «МРСК Урала» – филиал «Пермэнерго», производственное отделение 

Березниковские электрические сети. Потребителями электроэнергии являются: 

жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и общественного 

питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания и 

наружное освещение улиц и внутриквартальных проездов.  

Распределение электроэнергии по округу осуществляется от подстанций 110 

кВ, 35 кВ по воздушным линиям напряжением 10 кВ. Потребителями 

электроэнергии в населённых пунктах являются жилые и общественные здания, 

предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные и др.  

Электрические сети Александровского МО включают в себя 79.11 км 

кабельных и 374 км воздушных линий, 96 трансформаторных и распределительных 

подстанций. Мощность имеющихся сооружений составляет 40945,2 кВт. Система 

энергообеспечения муниципального округа выстроена по принципу приоритетного 

обеспечения электроэнергией промышленных потребителей и населения. К 

низковольтным коммунальным сетям округа подсоединены потребители жилищно-

коммунального сектора, социальная сфера, объекты торговли и услуг, а также малые 

предприятия и производства.  

В Таблице 12 представлен перечень объектов системы электроснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности. 
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Таблица 12. Перечень объектов системы электроснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

Кадастровый номер 

объекта 

1 

Наружные сети 

электроснабжения (котельная), г. 

Александровск, ул. Калинина, 7 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Калинина, 7 
нет 

2 
Электросетевой комплекс г. 

Александровска (фидер №7) 
Пермский край, Александровский МО 59:02:0000000:5200 

3 
Электросетевой комплекс г. 

Александровска (фидер №8; 9) 
Пермский край, Александровский МО 59:02:0000000:4996 

4 
Электросетевой комплекс г. 

Александровска (фидер №6) 
Пермский край, Александровский МО 59:02:0000000:5000 

5 
Электросетевой комплекс пос. 

Башмаки 

Пермский край, Александровский МО, п. 

Башмаки 
59:02:2901001:159 

6 
Электросетевой комплекс пос. 

Всеволодо-Вильва 

Пермский край, Александровский МО, рп. 

Всеволодо-Вильва 
59:02:0201001:84 

7 
Электросетевой комплекс пос. 

Карьер-Известняк 

Пермский край, Александровский МО, п. 

Карьер Известняк 
59:02:0601001:2608 

8 
Электросетевой комплекс пос. 

Яйва 

Пермский край, Александровский МО, рп. 

Яйва 
59:02:0000000:5188 

9 ВЛ-6кВ и ВЛ-0.4кВ пос. Талый 
Пермский край, Александровский МО, п. 

Талый 
59:02:0000000:5138 

10 Линия электропередач 0.4кв 
Пермский край, Александровский МО, п. 

Ивакинский карьер 
59:02:0501001:550 

11 Подстанция 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Братьев Давыдовых, 3 
59:02:0107193:187 

12 ТП-1 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Ленина, 32 (район) 
59:02:0101175:95 

13 ТП-1 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, ул. 

Габова, 24 (район) 

59:02:0201019:112 

14 ТП-1 

Пермский край, Александровский МО, п. 

Карьер Известняк, ул. Юбилейная, 1 

(район) 

59:02:0601001:1615 

15 ТП-2 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Ким, 33 (район) 
59:02:0101161:93 

16 ТП-2 

Пермский край, Александровский МО, п. 

Карьер Известняк, ул. Юбилейная, 4 

(район ДК Горняк) 

59:02:0601001:2599 

17 ТП-3 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Мехоношина, 6 

(район) 

59:02:0101161:840 

18 ТП-4 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, в районе ул. Войкова, 26 
нет 

19 ТП-5 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Артиллерийская, 7 

(район) 

59:02:0109019:41 

20 ТП-6 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Советская, район дома 

№109 

нет 

21 ТП-6 

Пермский край, Александровский МО, п. 

Карьер Известняк, ул. Максима Горького , 

6 (район) 

59:02:0601001:1457 

22 ТП - 7 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Свободы , 55 (район) 
59:02:0111081:72 

23 ТП - 9 
Пермский край, Александровский МО, рп. 

Яйва, ул. 6 -й Пятилетки , 27 (район) 
59:02:0902086:120 
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24 ТП -10 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Пионерская , 10 

(район) 

59:02:0110041:37 

25 ТП -10 
Пермский край, Александровский МО, п. 

Яйва, ул. Юбилейная , 3 (район) 
59:02:0902068:13 

26 ТП -11 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Халтурина , 10 (район) 
59:02:0101198:92 

27 ТП -11 
Пермский край, Александровский МО, рп. 

Яйва, ул. 6 -й Пятилетки , 20 (район) 
59:02:0000000:2721 

28 ТП -14 

Пермский край, Александровский МО, рп. 

Яйва, в районе перекрестка улиц Парковая 

и Первомайская у ДК «Энергетик» 

нет 

29 ТП -15 
Пермский край, г. Александровск, ул. 

Мехоношина , 3 (район) 
59:02:0104210:754 

30 ТП -16 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Кирова , 39 (район) 
59:02:0101179:45 

31 ТП -19 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Братьев Давыдовых 5 

(район) 

нет 

32 ТП -19 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Чернышевского , 6 

(район) 

59:02:0101198:90 

33 ТП -21 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Кирова , 15а (район) 
59:02:0101170:418 

34 ТП -22 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Войкова , 22а (район) 
59:02:0101170:83 

35 ТП -23 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Мехоношина , 86 

(район) 

59:02:0101277:14 

36 ТП -24 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Ленина , 35 (район) 
59:02:0701027:38 

37 ТП -25 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Мехоношина , 20 

(район) 

59:02:0101150:60 

38 ТП-26 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Кирова, 19 (район) 
59:02:0901021:26 

39 ТП-28 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Ленина, 6 (район) 
59:02:0101170:87 

40 ТП-29 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, район перекрестка ул. X 

Пятилетки и ул. Заводская 

нет 

41 ТП-30 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Мехоношина, 52 

(район) 

нет 

42 ТП-31 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Кирова (район) 
нет 

43 ТП-36 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, квартал 243, скважина 2 

подъёма (район) 

нет 

44 ТП-39 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Гайдара, станция 

перекачки №1 (район) 

нет 

45 ТП-40 

Пермский край, Александровский МО, в 

районе очистных сооружений, 

расположенных вблизи п. Лытвенский 

нет 

46 Распредпункт 

Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск, ул. Машиностроителей, 5 

(район) 

59:02:0101171:62 

47 Здание ГПП 
Пермский край, Александровский МО, п. 

Карьер Известняк, ул. Коммунальная, 5 
59:02:0601001:1497 
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В таблице 13 представлен Перечень электроподстанций на территории 

Александровского МО. 

Таблица 13. Перечень электроподстанций на территории Александровского МО 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта Собственник 

1 ПС 110/35/6 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск 
ОАО «МРСК Урала» 

2 ПС 110/35/6 
Пермский край, Александровский МО, 

п. Чикман 
ОАО «МРСК Урала» 

3 ПС 110/35/6 
Пермский край, Александровский МО, 

п. Луньевка 
ОАО «МРСК Урала» 

4 ПС 110/35/6 
Пермский край, Александровский МО, 

п. Лытвенский 
ОАО «МРСК Урала» 

5 ПС35/6 
Пермский край, Александровский МО, 

рп. Яйва 
ОАО «МРСК Урала» 

6 ПС35/6 
Пермский край, Александровский МО, 

п. Скопкортная 
ОАО «МРСК Урала» 

7 ПС35/6 
Пермский край, Александровский МО, 

п. Камень 
ОАО «МРСК Урала» 

8 ПС35/6 
Пермский край, Александровский МО, 

п. Чикман 
ОАО «МРСК Урала» 

9 ПС35/6 
Пермский край, Александровский МО, с. 

Верх-Яйва 
ОАО «МРСК Урала» 

10 ПС 110/6 
Пермский край, Александровский МО, г. 

Александровск 

ОАО «Александровский 

машиностроительный завод» 

11 ПС 35/6 
Пермский край, Александровский МО, 

п. Карьер Известняк 
ООО «ОРЭС» 

12 ПС 110/6 
Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва 
ООО «Метил-М» 

13 ПС 110/6 
Пермский край, Александровский МО, с. 

Усть-Игум 
ООО «Метил-М» 

14 ПС 110/10 тяговая 
Пермский край, Александровский МО, 

рп. Всеволодо-Вильва 
ОАО «РЖД» 

 

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения 

приведены в разделе 3.4.2 Тома 2. Обосновывающие материалы. 

 

 

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Газоснабжение населенных пунктов Александровского МО в настоящее время 

осуществляется природным и сжиженным газом. Газоснабжение осуществляется от 

газораспределительных станций (ГРС) АО «Газпром газораспределение Пермь». 

На территории Александровского МО расположены участки муниципальных 

газопроводов-отводов «Чусовая – Березники – Соликамск-1» от 93 км до 131 км и 
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«Чусовая – Березники – Соликамск-2» от 93 км до 127 км. Для обеспечения подачи 

газа на газораспределительные станции (далее ГРС) на территории муниципального 

округа построены два газопровода-отвода: газопровод отвод на ГРС 

«Александровск» длиной 4,5 км. и газопровод отвод на ГРС «Яйва» длиной 8,5 км. 

На территории Александровского ГО расположены две ГРС:  

 ГРС «Александровск»: г. Александровск, ул. Маловильвенская м/р, 11, 

квартал 124;  

 ГРС «Яйва»: рп. Яйва, ул. Школьная – 1а.  

По данным Пермьстата на территории муниципального округа 

негазифицированными остаются 33 населенных пункта. Одиночное протяжение 114 

уличной газовой сети составляет 150,455 км. Уровень газификации жилого фонда 

Александровского ГО сетевым и сжиженным газом составляет 68,8%. 

Согласно Схеме территориального планирования Пермского края на 

территории Александровского МО планируется строительство межпоселковых 

газопроводов Всеволодо-Вильва – Ивакинский Карьер и Александровск – Луньевка 

общей протяженностью 11,9 км. 

По данным Пермьстата на территории муниципального округа 

негазифицированными остаются 33 населенных пункта. Одиночное протяжение 114 

уличной газовой сети составляет 150,455 км. Уровень газификации жилого фонда 

Александровского ГО сетевым и сжиженным газом составляет 68,8%. 

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения 

приведены в разделе 3.5.2 Тома 2. Обосновывающие материалы. 

 

 

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации 

твердых коммунальных отходов 

На территории Пермского края по результатам конкурсного отбора 

регионального оператора по обращению с ТКО заключено соглашение по 

организации деятельности по обращению с ТКО на территории Александровского 
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муниципального округа с Пермским краевым государственным унитарным 

предприятием «Теплоэнерго» (ПКГУП «Теплоэнерго»). 

На территории муниципального округа используются контейнерный и 

бесконтейнерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза отходов, 

организованный в населенных пунктах. Для накопления твердых коммунальных 

отходов в основном применяются евроконтейнеры объемом от 0,12 м3 до 1,3 м3. 

Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного фонда 

осуществляется в соответствии с графиком, по мере заполнения контейнеров.  

В настоящее время Постановлением администрации Александровского 

муниципального района Пермского края от 29.07.2019 №320 (в редакции от 

21.09.2021) утвержден реестр мест (площадок) твердых коммунальных отходов. 

Данные о количестве контейнеров и местах расположения контейнерных 

площадок представлены в Таблице 14. 

Таблица 14. Данные о количестве контейнеров и местах расположения контейнерных 

площадок 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО 

Адрес 
Географические 

координаты 

Используемое 

покрытие 

Площадь, 

м2 

Размещено 
Планируется к 

размещению 

Количество 

контейнеров 
Объем 

Количество 

контейнеров 
Объем 

1. г. Александровск 

1.1 
г. Александровск, 

ул. Пушкина, 35 

59,164194 

57,575718 
бетон 6 2 0.75   

1.2 
г. Александровск, ул. 

Кирова, 48 

59,160362 

57,590902 
бетон 0.5 2 0.75   

1.3 
г. Александровск, ул. 

Кирова, 16 

59,160146 

57,580123 
  2 0.75   

1.4 
г. Александровск, ул. 

Жданова, 15 

59,161968 

57,588914 
бетон 9 5 0.75   

1.5 

г. Александровск, 

напротив дома № 15а 
по ул. Кирова 

59,161832 

57,579722 
бетон 9 4 0.75   

1.6 

г. Александровск, 

вблизи дома №1 по 
ул. 

Машиностроителе 

й 

59,160979 

57,581067 
бетон 9 6 0.75   

1.7 
г. Александровск, 

вблизи дома № 6 по  

ул. Калинина 

59,164559 

57,586153 
  4 0.75   

1.8 
г. Александровск, 

вблизи  дома №22 по 

ул. Мехоношина 

59,165470 

57,588774 
бетон 12 5 0.75   

1.9 
г. Александровск, ул. 

Кирова, 5 
59,161680 
57,575549 

асфальт 9 5 0.75   

1.10 
г. Александровск, 

Ленина, 9 

59,164114 

57,578201 
бетон 9 5 0.75   

1.11 
г. Александровск, 

вблизи дома № 2 по 

ул. Мехоношина 

59,165295 

57,576004 
бетон 6 3 0.75   

1.12 
г. Александровск, ул. 

Ким, 19 

59,164529 

57,581131 
бетон 18 5 0.75   
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№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО 

Адрес 
Географические 

координаты 

Используемое 

покрытие 

Площадь, 

м2 

Размещено 
Планируется к 

размещению 

Количество 

контейнеров 
Объем 

Количество 

контейнеров 
Объем 

1.13 

г. Александровск, 

между домами №№ 1 
и 3 по ул. Халтурина 

59,166755 

57,596324 
бетон 20 6 0.75   

1.14 

г. Александровск, 

напротив дома №40 

по ул. Ленина 

59,162433 
57,595075 

бетон  3 0.75   

1.15 

г. Александровск, 

напротив дома №2 

по ул. Максима 
Горького 

59,162440 

57,595941 
бетон  5 0.75   

1.16 

г. Александровск, 

напротив дома №53 

по 
ул. Ким 

59,164840 

57,596269 
бетон 9 5 0.75   

1.17 

г. Александровск, ул. 

3-го 
Интернационала, 26 

59,161018 

57,568278 
  2 0.75   

1.18 

г. Александровск, 

Залог, ул. Кироваул. 

Кооперативная 

59,160323 
57,598936 

  2 0.75   

1.19 

г. Александровск, 

Залог, 

КироваВосточная 

59,160301 
57,601489 

  2 0.75   

1.20 

г. Александровск, 

Залог, ул. 

КироваБерезовый 

59,159912 
57,607841 

  2 0.75   

1.21 
г. Александровск, 

Залог, ул. 

Ворошилова, 14 

59,164905 

57,611787 
бетон 6 2 0.75   

1.22 
г. Александровск, 
Залог, ул. Тихая, 1 

59,162630 
57,605903 

бетон 6 2 0.75   

1.23 
г. Александровск, 

Залог, ул. Тихая, 16 

59,161175 

57,611068 
бетон 6 2 0.75   

1.24 
г. Александровск, 

Залог, ул. 

Олимпийская, 1 

59,164545 

57,606105 
бетон 6 2 0.75   

 

г. Александровск, 

Залог, ул. 
Ударников, 20 

59,160317 

57,610983 
бетон 6 2 0.75   

1.25 

г. Александровск, 

перекресток улиц 
Калинина и 

Октябрьская, 21 

59,167626 
57,585018 

отсутствует  2 0.75   

1.26 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Полевая и 

Октябрьская, 43 

59,168430 

57,589814 
отсутствует  2 0.75   

1.27 

г. Александровск, 
перекресток улиц 

Мира и Октябрьская, 

56 

59,168816 

57,593870 
отсутствует  2 0.75   

1.28 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Чехова и 
Октябрьская, 75 

59,169554 

57,598631 
отсутствует  2 0.75   

1.29 

г. Александровск, 

перекресток улиц 

Комсомольская и 
Кольцова 

59,170326 

57,555315 

 

отсутствует 
 2 0.75   

1.30 

г. Александровск, 

перекресток улиц 
Комсомольская и 

Некрасова 

59,172633 
57,555475 

отсутствует  2 0.75   

1.31 

г. Александровск, 

перекресток улиц 
Комсомольская и 

Артиллерийская 

59,174054 
57,555454 

отсутствует  2 0.75   

1.32 
г. Александровск, 
перекресток улиц 

59,176059 
57,555497 

отсутствует  2 0.75   
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№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО 

Адрес 
Географические 

координаты 

Используемое 

покрытие 

Площадь, 

м2 

Размещено 
Планируется к 

размещению 

Количество 

контейнеров 
Объем 

Количество 

контейнеров 
Объем 

Комсомольская и 

Луначарского 

1.33 
г. Александровск, 
ул. К.Цеткин,125 – 

ул. Трактовая 

59,168673 

57,544005 
отсутствует  2 0.75   

1.34 
г. Александровск, 

ул. Красноармейская 

– ул. Первомайская 

59,167410 

57,546728 
отсутствует  2 0.75   

1.35 
г. Александровск, ул. 

Пионерская,8 

59,165795 

57,550283 
отсутствует  2 0.75   

1.36 
г. Александровск, 

ул. Советская,84 

59,166006 

57,550505 
отсутствует  2 0.75   

1.37 

г. Александровск, ул. 

Свободы, 92 – ул. 3-
ого 

Интернационала 

59,163308 
57,549769 

отсутствует  2 0.75   

1.38 
г. Александровск, 

Свободы, 

64Маяковского 

59,160806 

57,549598 
отсутствует  2 0.75   

1.39 
г. Александровск, 

Гайдара,105 
59,169822 
57,554067 

 
отсутствует 

 2 0.75   

1.40 

г. Александровск, ул. 

Клары Цеткин, 63 

(микрорайон «Увал») 

59,158991 
57,543848 

отсутствует  2 0.75   

1.41 

г. Александровск, 

Деревня, ул. 

Свободы, 36 

59,156368 
57,549372 

отсутствует  2 0.75   

1.42 

г. Александровск, 

Деревня, ул. 

Свободы, 22 

59,154410 

57,549328 
отсутствует  2 0.75   

1.43 
г. Александровск, 

Деревня, 

Маловильвенская, 6 

59,151479 

57,544214 
отсутствует  2 0.75   

1.44 

г. Александровск, 

Деревня, ул. 
Деменева, 5 

59,156613 

57,566180 
отсутствует  2 0.75   

1.45 

г. Александровск, 

Деревня, ул. Фрунзе, 
8 

59,156265 

57,561127 
отсутствует  2 0.75   

1.46 
г. Александровск, 

ул. Деменева,2А 

59,156612 

57,570884 
отсутствует  2 0.75   

1.47 
г. Александровск, 

ул. Ленина, 21А ГДК 
59,163844 
57,583903 

      

1.48 
г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 3А 

59,166144 

57,579039 
      

1.49 
г. Александровск, 

ул. Мехоношина, 21 

ДЮЦ «Горизонт» 

59,166805 

57,587407 
      

1.49 
г. Александровск, 

Калинина, 7 
59,165836 
57,583523 

      

1.50 

г. Александровск, ул. 

Братьев 

Давыдовых, 2Б 

59,155982 
57,586254 

      

1.51 
г. Александровск, 

ОАО «РЖД» 
 бетон  3 0.75   

1.52 

г. Александровск, ул. 

Чаньвинская, АО 
«Березниковский 

содовый завод» 

59,329390 
57,770165 

ж\б плита 4.5 2 0.75   

1.53 

г. Александровск, 
пересечение улиц 

Чернышевского и 

Халтурина 

59,165600 

57,591400 
асфальт 2 1 0.75   

1.54 
г. Александровск, ул. 

Юбилейная, 14 
59,154487 
57,595146 

бетон 2.5 1 0.75   

1.55 
г. Александровск, 

городское кладбище 

59.176675, 

57.515618 
ж\б плита 16.5 4 0.75   

1.56 
г. Александровск, 

городское кладбище 
59.175353, 
57.522426 

ж\б плита 16.5 4 0.75   
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м2 
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размещению 

Количество 

контейнеров 
Объем 

Количество 

контейнеров 
Объем 

1.57 
г. Александровск, 

городское кладбище 

59.176300, 

57.520221 
ж\б плита 16.5 4 0.75   

1.58. 
г. Александровск, 

городское кладбище 
59.173199, 
57.520564 

ж\б плита 16.5 4 0.75   

1.59 
г. Александровск, 

городское кладбище 

59.174406, 

57.516992 
ж\б плита 10.5 2 0.75   

1.60 
г. Александровск, ул. 

Кирова, 39 
59,160717 
57,591261 

бетон 10 2 0.75   

1.61 
г. Александровск, ул. 

Ленина, 19 

59,163705 

57,581557 
щебень 4 2 0.75   

1.62 
г. Александровск, ул. 

Ленина, 20а 
59,162491 
57,584816 

бетон 4 1 0.75   

1.63 
г. Александровск, ул. 

Юбилейная, 1 

59,152851 

57,591358 
бетон 10 2 0.75   

1.64 
г. Александровск, ул. 

Ленина, 6 
59,162771 
57,576328 

бетон 6.75 1 0.75   

1.65 

г. Александровск, ул. 

3-го 
Интернационала, 11 

59,166436 

57,548296 
бетон 6.75 1 0.75   

1.67 
г. Александровск, 

ул. Пионерская, 10 

59,157691 

57,570876 
асфальт 4.5 2 0.75   

1.68 
г. Александровск, 
ул. Советская, 97 

59,165762 
57,551557 

асфальт 2.5 1 0.75   

1.69 
г. Александровск, ул. 

Кирова, 9 

59,16141 

57,57820 
асфальт 6.0 1 0.75   

1.70 
г. Александровск, ул. 

3-го 

Интернационала, 7 

59,157316 

57,571562 
ж/б плита 2.0 1 0.75   

1.71 
г. Александровск, 

ул. Запрудная (сад 5) 
59,180697 
57,581265 

щебень 18 1 0.75   

1.72 
г. Александровск, 

ул. Запрудная (сад 6) 

59,180909 

57,576002 
щебень 18 1 0.75   

1.73 
г. Александровск, 

ул. Запрудная (сад 7) 
59,180748 
57,571469 

щебень 18 1 0.75   

2. рп. Всеволодо-Вильва 

2.1 

рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. Свободы, 
8 

59,206572 

57,431830 

 

железобетон 
10.5 2 0.75   

2.2 

рп. 

ВсеволодоВильва, 

пер. Лесной, 10 

59,206863 
57,433936 

 
железобетон 

10.5 2 0.75   

2.3 

рп. 

ВсеволодоВильва, 

пересечение улиц 1 
Мая и Габова 

59,222240 

57,437500 
железобетон 10.5 2 0.75   

2.4 

рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. Карла 
Маркса, 59 

59.221919, 

57.444071 
железобетон 10.5 2 0.75   

2.5 

рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. Свободы, 

100 

59.224501, 
57.430665 

железобетон 10.5 2 0.75   

2.6 

рп. Всеволодо- 

Вильва, пересечение 

улиц Ленина и 
Коминтерна 

59.217788, 

57.448204 
  2 0.75   

2.7 

рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. 

К.Маркса, 66 

59,225815 
57,443712 

железобетон  2 0.75   

2.8 

рп. Всеволодо- 

Вильва, пересечение 

улиц Совхозной и 

Октябрьской 

59,223718 

57,452606 
железобетон 10.5 2 0.75   

2.9 

рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. 

Октябрьская, 9 

59.221350, 
57.452654 

железобетон 10.5 2 0.75   

2.10 

рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. 

Куйбышева, 23 

59,227057 
57,439646 

железобетон 10.5 2 0.75   

2.11 рп. Всеволодо- 
59,228674 
57,430730 

железобетон 10.5 2 0.75   
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накопления ТКО 
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Географические 

координаты 
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покрытие 

Площадь, 

м2 
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Планируется к 

размещению 

Количество 

контейнеров 
Объем 

Количество 

контейнеров 
Объем 

Вильва, пересечение 

улиц Гоголя и 
Свободы 

2.12 

рп. Всеволодо- 

Вильва, пересечение 

улиц Габова и 
Луначарского 

59.219303, 

57.437962 
железобетон 10.5 2 0.75   

2.13 

рп. Всеволодо- 

Вильва, пересечение 
улиц Чкалова и 

Советской 

59,208933 
57,434796 

железобетон 10.5 2 0.75   

2.14 

рп. 

ВсеволодоВильва, 
ул. 

Грибоедова, 6 

59.211700 
57.443784 

железобетон 10.5 2 0.75   

2.15 

рп. Всеволодо- 
Вильва, между МКД 

№ 65 и 67 по ул. 

Габова 

59,216470 

57,437345 

 

бетон 
6 4 0.75   

2.16 

рп. Всеволодо- 
Вильва, 

ул.Р.Люксимбург, 
район 

незавершенного 

строительства МКД 

59,214370 
57,444417 

 
железобетон 

19.5 5 0.75   

2.17 
рп. Всеволодо- 

Вильва, 

ул.Р.Люксимбург, 21 

59,213401 

57,445291 
бетон 6 4 0.75   

2.18 
рп. Всеволодо- 

Вильва, кладбище 

59.198096 

57.413131 
ж\б плита 16.5 4 0.75   

2.19 
рп. Всеволодо- 

Вильва, кладбище 

59.196929 

57.409805 
ж\б плита 16.5 4 0.75   

2.20 
рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. 

Лоскутова, 7 

59,215969 

57,435742 
асфальт 2 1 0.75   

2.21 

рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. 
Лоскутова, 5 

59,215244 

57,433291 
асфальт 2 1 0.75   

2.22 

рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. 
Пушкина, в районе 

дома №6 

59,229243 
57,436524 

  1 0.75   

2.23 

рп. Всеволодо- 

Вильва, пересечение 
ул. Урицкого и 

Ленина 

59,217690 
57,441240 

  2 0.75   

2.24 
рп. Всеволодо- 

Вильва, ул. 

Луначарского, 1 

59,219796 

57,431847 
бетон 4 1 0.75   

3. п. Карьер Известняк 

3.1 
п. Карьер Известняк, 

ул. 8 Марта 
59,199231 
57,478178 

отсутствует  2 0.75   

3.2 
п. Карьер Известняк, 

ул. Гоголя, 10 

59,193113 

57,480108 

 

бетон 
 2 0.75   

3.3 
п. Карьер Известняк, 

ул. Гоголя, 6 
59,191571 
57,477834 

 
бетон 

 3 0.75   

3.4 
п. Карьер Известняк, 

ул. Юбилейная, 1 

59,195980 

57,466355 

 

бетон 
 5 0.75   

3.5 
п. Карьер Известняк, 

ул. Мира, 5 
59,195056 
57,465167 

 
бетон 

 5 0.75   

3.6 
п. Карьер Известняк, 

ул. Мира, 6 

59,195403 

57,462599 

 

бетон 
 3 0.75   

3.7 
п. Карьер Известняк, 

ул. Октябрьская 
59,195403 
57,462599 

 
железобетон 

10.5 2 0.75   

3.8 

п. Карьер Известняк, 

ул. Максима 
Горького, 6 

59,190956 

57,479986 
асфальт 2 1 0.75   

3.9 

п. Карьер Известняк, 

в районе 

ЮжноШавринсого 

59,188243 
57,490993 

а/б 2 1 0.75   
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м2 
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Количество 

контейнеров 
Объем 

Переломного участка 

известняков, 
спортивно- 

туристическая база 

отдых «Жемчужина 
Карьеров» 

3.10 
п. Карьер Известняк, 

ул. Мира, 1 

59,193449 

57,464250 
щебень 4 1 0.75   

4. п. Ивакинский Карьер 

4.1 
п. Ивакинский 

карьер, ул. Ленина, 

22 

59,250768 

57,480101 

 

железобетон 
13.5 3 0.75   

4.2 
п. Ивакинский 

краьер, ул. Мира, 22 
59,252359 
57,480353 

железобетон 13.5 3 0.75   

4.3 

п. Ивакинский 

карьер, 

ул. Калинина, 1а 

59,254056 
57,477761 

железобетон 10.5 2 0.75   

4.4 

п. Ивакинский 

карьер, 

ул. Калинина, 1 

59,254833 
57,480876 

ж\б плита 8 2 0.75   

5. п. Лытвенский 

5.1 

п. Лытвенский, 

ул. Фестивальная – 

ул. Мира 

59,140600 
57,565961 

железобетон 10.5 2 0.75   

5.2 

п. Лытвенский, 

ул. 9-Пятилетки – ул. 

Школьная 

59,142207 
57,568504 

железобетон 10.5 2 0.75   

5.3 

п. Лытвенский, 

вблизи ИЖС № 14 по 

ул. Совхозная 

59,144714 

57,564241 
железобетон 10.5 2 0.75   

6. п. Луньевка 

6.1 

п. Луньевка, в 
районе автобусной 

остановки по ул. 8 

Марта 

59,151995 

57,687339 
железобетон 10.5   2 0.75 

6.2 

п. Луньевка, 

пересечение улиц 

Ключевская и 
Лермонтова 

59,154210 

57,682478 
железобетон 10.5   2 0.75 

6.3 
п. Луньевка, 

кладбище 

59.142456, 

57.672303 
ж\б плита 16.5   4 0.75 

7. п. Скопкортная 

7.1 

п. Скопкортная, 
пересечение улиц 

Уральская и 

Комсомольская 

59,392612 

57,826021 

 

железобетон 
10.5   2 0.75 

7.2 

п. Скопкортная, 

пересечение улиц 

Ленина и Гагарина 

59,394024 
57,832487 

 
железобетон 

10.5   2 0.75 

8 с. Подслудное 
59,301106 

57,184596 

 

 
   2 0.75 

9 д. Клестово 
59,334745 

57,236420 

 

железобетон 
10.5   2 0.75 

10 рзд.п. Люзень 
59,328608 

57,134842 

 

железобетон 
10.5   2 0.75 

11. рп. Яйва 

11.1 
рп. Яйва, 

ул. Заводская, 48 
59,331140 
57,259798 

 
бетон 

 4 0.75   

11.2 
рп. Яйва, 

ул. Энергетиков, 9 

59.,329539      

57,262539 
бетон  3 0.75   

11.3 

рп. Яйва, ул. между 

МКД №№ 11 и 13 по 

ул. Коммунистическ 

ая 

59,331850,      

57,262443 
бетон  3 0.75   

11.4 
рп. Яйва, 

ул. Парковая, 8 
59,331546 
57,264406 

 
бетон 

 4 0.75   

11.5 
рп. Яйва, 

ул. Энергетиков, 15 

59,328405 

57,265232 

 

бетон 
 3 0.75   

11.6 
рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, 14 
59,330899 
57,266120 

 
бетон 

 3 0.75   
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11.7 

рп. Яйва, между 

МКД №№ 16 и 20а 
по ул. Первомайская 

59,329811 

57,268565 

 

бетон 
 2 0.75   

11.8 

рп. Яйва, между 

МКД №№ 1 и 3 по 

ул. Парковая 

59,333226 
57,262919 

 
бетон 

 4 0.75   

11.9 
рп. Яйва, 

ул. Парковая, 7 

59,332768 

57,265103 

 

бетон 
 5 0.75   

11.1 

0 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 30 

59,334769 

57,264217 

 

бетон 
 4 0.75   

11.1 

1 

рп. Яйва, между 

домами №№ 2 и 4 по 

ул. Юбилейная 

59,335630 

57,267683 

 

бетон 
 5 0.75   

11.1 
2 

рп. Яйва, 
ул. Юбилейная, 1 

59,337707 
57,265666 

 
бетон 

 5 0.75   

11.1 

3 

рп. Яйва, 

ул. Юбилейная, 7 

59,336744 

57,269126 

 

бетон 
 2 0.75   

11.1 

4 

рп. Яйва, между 
МКД №№ 16 и 20 по 

ул. 6-ой Пятилетки 

59,334404 

57,270742 

 

бетон 
 5 0.75   

11.1 

5 

рп. Яйва, 
ул. Железнодорожна 

я, 37 

59,333143 

57,273172 

 

бетон 
 5 0.75   

11.1 

6 

рп. Яйва, 
ул. Железнодорожна 

я, 39 

59,333653 

57,274366 

 

бетон 
 5 0.75   

11.1 

7 

рп. Яйва, между 

домами №№ 26 и 28 

по ул. Первомайская 

59,331817 

57,270038 

 

бетон 
 2 0.75   

11.1 

8 

рп. Яйва ул.  6-ой 

Пятилетки, 21 

59,332923 

57,267663 
  4 0.75   

11.1 
9 

рп. Яйва, кладбище 
59.338765, 
57.292005 

ж\б плита 16.5   4 0.75 

11.2 

0 
рп. Яйва, кладбище 

59.341922, 

57.290128 
ж\б плита 16.5   4 0.75 

11.2 
1 

рп. Яйва, 
ул. Галкинская, 3 

59,343358 
57,254978 

бетон 4 1 0.75   

11.2 

2 

рп. Яйва, 

ул. Галкинская, 3 

59,342713 

57,256275 
бетон 4 1 0.75   

11.2 
3 

рп. Яйва, 
ул. Галкинская, 3 

59,340754 
57,256053 

бетон 4 1 0.75   

11.2 

4 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 47 

59,333672 

57,260188 
бетон 4 1 0.75   

11.2 
5 

рп. Яйва, 
ул. Парковая, 11 

59,331087 
57,268004 

бетон 4 1 0.75   

11.2 

6 

рп. Яйва, 

ул. Тимирязева, 5 

59,341939 

57,248413 
бетон 8 3 0.75   

11.2 

7 

рп. Яйва, 

ул. Тимирязева, 5 

59,343617 

57,245424 
бетон 8 1 0.75   

11.2 

8 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 39 

59,335658 

57,262269 
щебень 4 1 0.75   

11.2 

9 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 43 

59,334967 

57,261632 

 

асфальт 
4 1 0.75   

11.3 
0 

рп. Яйва, 

пересечение улиц 
Железнодорожная и 

Энергетиков 

59,327355 
57,269453 

 
 

 5 0.75   

11.3 

1 

рп. Яйва, вблизи 
ИЖС № 51 по ул. 

Вильвенская 

59,353336 

57,287889 

 

 
 2 0.75   

11.3 

3 
рп. Яйва, ул. Ким, 1 

59,3418 

57,2965 

 

ж/б плита 
6 1 0.75   

11.3 
4 

рп. Яйва, 

ул. Железнодорожна 

я, 48 

59,333841 
57,275922 

щебень 4 1 0.75   

11.3 
5 

рп. Яйва, ул. 6-ой 
Пятилетки, 23 

59,333965 
57,267851 

бетон 4 1 0.75   

11.3 

6 

рп. Яйва, ул. 6-ой 

Пятилетки, 24 

59,335264 

57,273780 
бетон 4 1 0.75   
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№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО 

Адрес 
Географические 

координаты 

Используемое 

покрытие 

Площадь, 

м2 

Размещено 
Планируется к 

размещению 

Количество 

контейнеров 
Объем 

Количество 

контейнеров 
Объем 

11.3 

7 

рп. Яйва, 

ул. Заводская, 51 

59,331983 

57,259002 
ж/б плита 3.0 1 0.75   

12. с. Усть-Игум 

12.1 
с. Усть-Игум,  ул. 

Пушкина, 8 

59,152287 

57,125696 
железобетон 10.5   2 0.75 

12.2 
с. Усть-Игум, 

ул. Совхозная 

59,159606 

57,144559 
железобетон 10.5   2 0.75 

12.3 
с. Усть-Игум,  ул. 

Советская 

59,159606 

57,144559 
железобетон 10.5   2 0.75 

12.4 
с. Усть-Игум, ул. 

Уральская 

59,159675 

57,136653 
бетон 10.5 2 0.75   

 

На территории Александровского МО отсутствуют действующие полигоны и 

свалки ТБО. Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон отходов в г. 

Кизел и на полигон для размещения и захоронения твердых коммунальных и 

промышленных отходов в муниципальное образование «Город Березники» 

Пермского края. 

Объекты размещения отходов на территории Александровского 

муниципального округа в соответствии с Письмом Государственной инспекции по 

экологии и природопользованию Пермского края от 07.09.2021 №06-04-01-22м 

представлены в Таблице 15. 

Технические и технологические проблемы в системе сбора и утилизации 

твердых коммунальных отходов приведены в разделе 3.6.1.4 Тома 2. 

Обосновывающие материалы. 
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Таблица 15. Объекты размещения отходов на территории Александровского муниципального округа 

№ Наименование Владелец Назначение Состояние Тип Расположение 
Местонахождение 

(адрес) ОРО 

До НП, 

км 

Площадь,  

га 

1 Полигон ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Выведенный из 

эксплуатации, 

рекультивированный 

Полигон 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Объект 

расположен на 

специально 

выделенной 

территории, 

Земли лесного 

фонда 

п. Ивакинский 

Карьер 
0.75 0.5 

2 Свалка ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Законсервированный, 

временно не 

эксплуатируемый 

Свалка твердых 

коммунальных 

отходов 

Объект 

расположен на 

специально 

выделенной 

территории, 

Земли лесного 

фонда 

п. Талый 0.6 0.15 

3 Свалка ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Выведенный из 

эксплуатации, 

рекультивированный 

Свалка твердых 

коммунальных 

отходов 

Объект 

расположен на 

специально 

выделенной 

территории, 

Земли лесного 

фонда 

г. Александровск 4 2.1 

4 Свалка ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Выведенный из 

эксплуатации, 

рекультивированный 

Свалка твердых 

коммунальных 

отходов 

Объект 

расположен на 

специально 

выделенной 

территории (в 

границах 

населенного 

пункта) земли 

населенных 

р.п. Всеволодо-

Вильва 
0.5 1.4 

5 Полигон ТБО 

Администрация 

Александровского 

муниципального 

округа Пермского 

края 

Складирование 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Выведенный из 

эксплуатации, 

рекультивированный 

Полигон 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Объект 

расположен на 

специально 

выделенной 

территории, 

Земли лесного 

фонда 

р.п. Яйва (выд. 3, 

15, 26 кв. 57) 
4.5 4.7 
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3. Перспективы развития муниципального округа и прогноз спроса  

на коммунальные ресурсы 

 

3.1. Определение перспективных показателей развития Александровского 

муниципального округа 

Демографический прогноз Александровского муниципального округа 

выполнен по трем сценариям: высокий, средний (базовый) и низкий (инерционный). 

Расчеты выполнены с учетом следующих предположений: 

 Высокий сценарий – ориентируется на изменения в миграционном 

движении, предполагая, что отрицательная тенденция в миграционном потоке будет 

сведена к минимуму к концу расчетного срока. Суммарный коэффициент 

рождаемости сохранится на достигнутом уровне, который в настоящее время выше 

среднероссийского показателя. Ожидаемая продолжительность жизни будет 

соответствовать базовым показателям прогноза по высокому сценарию для РФ. 

(Численность населения 25407 чел.). 

 Средний (базовый) сценарий – оценивает миграционное движение, как 

двукратное его сокращение. Суммарный коэффициент рождаемости сохраняется на 

достигнутом уровне, который выше среднероссийского. Ожидаемая 

продолжительность жизни соответствует базовым показателям прогноза по 

среднему сценарию для Российской Федерации. (Численность населения 25305 

чел.). 

 Низкий (инерционный) сценарий – основывается на сохранении 

сложившихся тенденций на конец 2019 – начало 2020 года в миграционном 

движении населения, рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, 

оставляя данные показатели без изменений. (Численность населения 21665 тыс. 

чел.). 

Численность населения Александровского МО в соответствии с выполненным 

демографическим прогнозом варьируется в пределах от 25407 до 21665 человек. 
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Согласно среднему сценарию население муниципального округа в 2031 году (I 

очередь) составит 25869 человек, в 2041 году (расчетный срок) – 25305 человек. 

Базовая основа экономики Александровского муниципального округа 

представлена ведущими отраслями промышленности, к которым традиционно 

относятся: электроэнергетика (филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»), 

машиностроение (ОАО «Александровский машиностроительный завод»), добыча 

полезных ископаемых (Луньевский каменный карьер – филиал ООО 

«Западуралнеруд»), лесопромышленный комплекс (ООО «УралЛес», ООО 

«Лесотранспортная компания» и др.). 

По прогнозу социально-экономического развития, представленном филиалом 

«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», объем отгруженных товаров собственного 

производства по оценке 2022 года составит: в натуральном выражении: 

электроэнергия – 4 257 млн. кВтч, что на 132 млн. кВтч выше показателя 2021 года; 

теплоэнергия – 85 тыс.Гкал, что на 6 тыс.Гкал ниже показателя 2021 года; в 

денежном выражении: 7650,0 млн. рублей, что на 356,0 млн. рублей ниже показателя 

2021 года. За 2022 год общий объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг прогнозируется в сумме 10 785,0 млн. 

руб. К 2025 году рост объёма отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг крупных и средних организаций по отношению к 2022 

году ожидается с увеличением на 115,8% по базовому сценарию и на 103,0% по 

консервативному сценарию. 

На территории Александровского муниципального округа развитие 

жилищного строительства предполагается по следующим направлениям: 

 улучшение жилищных условий постоянно проживающего местного 

населения территории; 

 новое комплексное жилищное строительство, позволяющее остановить 

сокращение численности населения территории за счет положительного сальдо 

миграции. 

Существующий жилой фонд составляет 650 тыс.м2 общей площади, что 

составляет 23,9 м2/чел. Структура жилищного фонда представлена в Таблице 16. 
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Таблица 16. Структура жилищного фонда Александровского МО 

№ 

п/п 
Жилищный фонд 

Общая площадь жилых 

помещений, тыс.м2 
% 

1 
Жилые дома (индивидуально-определенные 

здания) 
148,2 22,8 

2 Многоквартирные жилые дома 430,1 66,2 

3 Дома блокированной застройки 71,6 11,0 

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по трем сценариям: 

1.  Высокий сценарий – подготовлен с учетом указа Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Его реализация потребует увеличить объемы жилищного 

строительства к 2024 году до 120 млн.м2 (0,85 м2 на человека), что соответствует 

ежегодным темпам прироста объемов строительства на уровне 8,37% в период 2020-

2024 гг. Предполагается, что строительная индустрия муниципального округа 

продолжит работать на достигнутом уровне вплоть до 2041 года с минимальным 

темпом роста. При этом удельный объем жилищного строительства в расчете на 

одного человека составит 0,42 м2 в год. 

2.  Средний сценарий – подготовлен при условии, что жилой фонд в 

расчете на одного жителя муниципального округа должен составлять к 2041 году 30 

м2/чел. Данное значение определено на основе анализа местных градостроительных 

нормативов с учетом аналогичных градостроительных документов соседних 

муниципальных образований. 

3.  Низкий (инерционный) сценарий – ориентируется на сохранение 

сложившегося положения на конец 2020 года, как объемов жилищного 

строительства, так и миграционных потоков движения населения, рождаемости, 

ожидаемой продолжительности жизни, оставляя данные показатели без изменений. 

Генеральным планом на весь период проектирования предусматривается 

увеличивать жилищную обеспеченность на 0,3 м2/чел. ежегодно. При выполнении 

данного условия средняя обеспеченность к 2031 году составит 27 м2/чел, к 2041 году 

– 30 м2/чел. Перспективные показатели жилищного фонда Александровского 

муниципального округа представлены в Таблице 17. 
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Таблица 17. Перспективные показатели жилищного фонда Александровского МО 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Современное 

состояние 

I очередь 

(2021-2031 гг) 

Расчетный срок 

(2031-2041 гг) 

1 
Средняя жилая 

обеспеченность 
м2/чел 23,9 27,0 30,0 

2 Жилой фонд, всего тыс.м2 650,0 698,4 759,2 

На территории Александровского муниципального округа подлежит 

расселению 5972,85 м2 жилья из аварийного жилого фонда. Территории, 

освободившиеся после сноса ветхого и аварийного жилья, будут использоваться для 

нового строительства. Кроме того, Генеральным планом предполагается компактное 

развитие селитебных территорий в г.Александровск, р.п.Яйва, р.п.Всеволодо-

Вильва и п.Карьер-Известняк. 

Сведения о планируемых для размещения новых объектах местного значения 

в Александровском муниципальном округе представлены в Таблице 18. 

Таблица 18. Планируемые для размещения новые объекты местного значения 

№ 

п/п 
Наименование Местоположение Срок выполнения 

1 
Строительство детского сада 

на 200 мест 

Александровский МО, г.Александровск, в 

проектируемой жилой застройке между 

улиц Северная и Октябрьская 

Расчетный срок (2041 г.) 

2 
Строительство детского сада 

на 160 мест 

Александровский МО, г.Александровск, 

квартал усадебной застройки между улиц 

Тихая и Ударников 

Расчетный срок (2041 г.) 

3 
Строительство детского сада 

на 160 мест 

Александровский МО, г.Александровск, 

восточная часть города 
Расчетный срок (2041 г.) 

4 
Строительство школы на 200 

мест 

Александровский МО, г.Александровск, 

восточная часть города 
Расчетный срок (2041 г.) 

5 Строительство автостанции Александровский МО, г.Александровск Расчетный срок (2041 г.) 

 

Прогноз изменения доходов населения Александровского МО представлен в 

Таблице 4 раздела 1.5 Тома 2. Обосновывающие материалы. 

 

 

3.2. Прогноз спроса на коммунальные услуги 

3.2.1. Перспективные показатели теплопотребления 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации представлены в  

Таблице 19.  

Таблица 19. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение 

Наименование показателя Ед. изм. 
Период действия Схемы теплоснабжения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2037 

Котельная МУП  «Теплоэнергетика» 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Котельная МУП «КЭС» 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Котельная п. Лытвенский 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 

Котельная МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 

Котельная  в пос. Ивакинский карьер 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Котельная пос. Карьер - Известняк 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Яйвинская ГРЭС 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 28,65 28,65 28,65 28,65 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 

 

В Таблице 20 представлены существующие и перспективные значения 

установленной тепловой мощности основного оборудования источника 

(источников) тепловой энергии. 

Таблица 20.  существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

Наименование показателя Ед. изм. 

Период действия Схемы теплоснабжения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2037 

Котельная МУП  «Теплоэнергетика» 

Установленная тепловая 

мощность 
ГКал/час 138,68 138,68 138,68 138,68 138,68 138,68 138,68 138,68 138,68 138,68 138,68 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Котенльная МУП «КЭС» 

Установленная тепловая 

мощность 
ГКал/час 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Котельная п. Лытвенский 

Установленная тепловая 

мощность 
ГКал/час 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 

Котельная МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 
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Установленная тепловая 

мощность 
ГКал/час 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 

Котельная  в пос. Ивакинский карьер 

Установленная тепловая 

мощность 
ГКал/час 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Котельная пос. Карьер - Известняк 

Установленная тепловая 

мощность 
ГКал/час 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Яйвинская ГРЭС 

Установленная тепловая 

мощность 
ГКал/час 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Тепловая нагрузка потребителей ГКал/час 28,65 28,65 28,65 28,65 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 29,15 

 

Обоснование перспективных показателей теплопотребления приведено в 

соответствии с разделом 2.1 Тома 2. Обосновывающие материалы.  

 

 

3.2.2. Перспективные показатели водопотребления 

Прогнозные балансы потребления воды Александровского муниципального 

округа: 

 В 2027 году среднесуточный расход воды составит 4,490 тыс. м3/сут, 

максимальный расход воды составит 5,837 тыс. м3/сут. 

 В 2032 году среднесуточный расход воды составит 4,710 тыс. м3/сут, 

максимальный расход воды составит 6,123 тыс. м3/сут. 

Обоснование перспективных показателей теплопотребления приведено в 

соответствии с разделом 2.2 Тома 2. Обосновывающие материалы.  

Данные о структурном балансе подачи горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов в Александровском муниципальном округе представлены в 

Таблице 21. 

 



51 
 

Таблица 21. Потребление воды по отдельным видам потребителей Александровского 

муниципального округа 

Населенный пункт Потребители 
2022г. 2032г. 

тыс. м3 тыс. м3 

г.Александровск 

население  510,0 510,0 

прочие потребители 50,0 50,0 

полив 13,0 13,0 

п.Лытвенский 

население  14,5 14,5 

прочие потребители 0,5 0,5 

полив 3,0 3,0 

р.п.Всеволодо-Вильва 

население  66,62 68,33 

прочие потребители 8,566 8,966 

полив 1,763 1,77 

п.Карьер-Известняк 

население  69,51 68,7 

прочие потребители 2,282 1,69 

полив 0,464 0,465 

п.Ивакинский карьер 

население  9,104 10,285 

прочие потребители 1,16 1,139 

полив 0,746 0,753 

с.Усть-Игум население 0,382 0,384 

р.п.Яйва 
население 82,784 н/д 

полив 0 н/д 

п.Люзень 
население 0,882 н/д 

полив 0,021 н/д 

п.Скопкортная 

население  8,383 н/д 

прочие потребители 3,378 н/д 

полив 0 н/д 

 

Общий фактический и прогнозный баланс подачи и реализации хозяйственно-

питьевой воды до 2032 года представлен в Таблицах 12-14 раздела 2.2. Тома 2. 

Обосновывающие материалы. 

 

 

3.2.3. Перспективные показатели водоотведения 

Развитие централизованной системы водоснабжения Александровского 

муниципального округа напрямую зависит от следующих факторов: 

 ожидаемой динамики численности населения муниципального 

образования на расчетный срок; 

 планируемой застройки Александровского муниципального округа. 

Информация о прогнозных балансах поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения Александровского муниципального 

округа представлена в Таблице 19. 
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Таблица 19. Прогнозный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 

Отчетный период 2022г. 2032 г. 

МУП «Теплоэнергетика» 

г.Александровск 

Принято сточных вод в сеть, всего, в т.ч: тыс. м3 850,0 850,0 

- от собственного производства организации тыс. м3 0 0 

- от населения, в т.ч: тыс. м3 438,0 438,0 

- многоэтажный ЖФ тыс. м3 410,0 410,0 

- частный ЖФ тыс. м3 28,0 28,0 

промышленные предприятия тыс. м3 19,0 19,0 

притоки в систему тыс. м3 388,0 388,0 

объем отходов в выгребных ям тыс. м3 5,0 5,0 

Поступило на очистные сооружения тыс. м3 850,0 850,0 

Пропущено сточных вод через очистные 

сооружения 
тыс. м3 850,0 850,0 

МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 

р.п.Всеволодо-Вильва 

Принято сточных вод в сеть, всего, в т.ч: тыс. м3 48,0 45,458 

- от собственного производства организации тыс. м3 0,2 0,146 

- от населения, в т.ч: тыс. м3 42,6 40,193 

- многоэтажный ЖФ тыс. м3 38,76 38,03 

- частный ЖФ тыс. м3 3,74 2,163 

промышленные предприятия тыс. м3 5,3 5,119 

притоки в систему тыс. м3 0 0 

объем отходов в выгребных ям тыс. м3 0 0 

Поступило на очистные сооружения тыс. м3 48,0 45,458 

Пропущено сточных вод через очистные 

сооружения 
тыс. м3 48,0 45,458 

п.Карьер-Известняк    

Принято сточных вод в сеть, всего, в т.ч: тыс. м3 46,846 47,75 

- от собственного производства организации тыс. м3 0 0 

- от населения, в т.ч: тыс. м3 45,43 46,53 

- многоэтажный ЖФ тыс. м3 45,43 46,53 

- частный ЖФ тыс. м3 0 0 

промышленные предприятия тыс. м3 1,416 1,22 

притоки в систему тыс. м3 0 0 

объем отходов в выгребных ям тыс. м3 0 0 

Поступило на очистные сооружения тыс. м3 46,846 47,75 

Пропущено сточных вод через очистные 

сооружения 
тыс. м3 46,846 47,75 

ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис»    

р.п.Яйва    

Принято сточных вод в сеть, всего, в т.ч: тыс. м3 638,31 н/д 

- от собственного производства организации тыс. м3 н/д н/д 

- от населения, в т.ч: тыс. м3 н/д н/д 

- многоэтажный ЖФ тыс. м3 н/д н/д 

- частный ЖФ тыс. м3 н/д н/д 

промышленные предприятия тыс. м3 н/д н/д 

притоки в систему тыс. м3 н/д н/д 

объем отходов в выгребных ям тыс. м3 н/д н/д 

Поступило на очистные сооружения тыс. м3 638,31 н/д 

Пропущено сточных вод через очистные 

сооружения 
тыс. м3 638,31 н/д 

Обоснование перспективных показателей теплопотребления приведено в 

соответствии с разделом 2.3 Тома 2. Обосновывающие материалы.  
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3.2.4. Перспективные показатели электроснабжения 

Определить перспективные показатели электроснабжения Александровского 

муниципального округа по предоставленным документам не представляется 

возможным. 

 

 

3.2.5. Перспективные показатели газоснабжения 

Определить перспективные показатели газоснабжения Александровского 

муниципального округа по предоставленным документам не представляется 

возможным. 

 

 

3.2.6. Перспективные показатели сбора и утилизации ТКО 

Определить перспективные показатели сбора и утилизации ТКО 

Александровского муниципального округа по предоставленным документам не 

представляется возможным. 

 

 

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность 

муниципального образования в качественных коммунальных услугах: 

 критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

 объемы спроса на коммунальные ресурсы; 

 объемы увеличения мощности; 

 показатели эффективности производства, передачи и потребления 

коммунальных ресурсов; 

 показатели надежности поставки коммунальных ресурсов; 
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 показатели качества поставляемых ресурсов; 

 другие важные показатели. 

При формировании целевых показателей развития систем коммунальной 

инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой 

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 № 

4815, Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 и Приказом Минстроя 

России от 04.04.2014 № 162/пр. 

В таблице 20 приведены целевые показатели развития коммунальной 

инфраструктуры Александровского муниципального округа. 
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Таблица 20. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Александровского МО 

№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

 

1. Водоснабжение 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Всеволодо-Вильва 

1.1 

Надежность и 

бесперебойность систем 

централизованного 

холодного водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения 

ед./км 0,146 0,390 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения км 20,51 20,51 

Установленная мощность источников водоснабжения 
тыс. куб. 

м./сут. 
2,48 2,48 

1.2 
Энергетическая 

эффективность 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 

 

16,4 
16,6 

1.3 
Качество системы 

водоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 

 

80 
80 

физический износ сетей водоснабжения % 80 80 

Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на 

территории МО (с источников водоснабжения; в распределительной 

водопроводной сети) 

% 

 

 

95 

95 

Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене км 16,4 16,4 

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности 

сетей водоснабжения 
% 

 

80 
80 

Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 
ед. 0 0 

 км 0 0 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоснабжения, введенныхв эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 2 

км 
 

0 
1,3 

1.4 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: км 20,51 20,51 

городская местность км 20,51 20,51 

сельская местность км 0 0 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Карьер-Известняк 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

1.1 

Надежность и 

бесперебойность систем 

централизованного 

холодного водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения 

ед./км 

 

 

0,616 

0,986 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения км 8,11 8,11 

Установленная мощность источников водоснабжения 
тыс. куб. 

м./сут. 
2,7 2,7 

1.2 
Энергетическая 

эффективность 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 

 

23 
23 

1.3 
Качество системы 

водоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 

 

80 
80 

физический износ сетей водоснабжения % 80 80 

Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на 

территории МО (с источников водоснабжения; в распределительной 

водопроводной сети) 

% 

 

 

100 

100 

Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене км 6,4 6,4 

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности 

сетей водоснабжения 
% 

 

80 
80 

Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 0 

км 0 0 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоснабжения, введенныхв эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 1 0 

км 
 

0,72 
0 

1.4 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: км 8,11 8,11 

городская местность км 0 0 

сельская местность км 8,11 8,11 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Ивакинский карьер 

 

1.1 

Надежность и 

бесперебойность систем 

централизованного 

холодного водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения 

ед./км 

 

 

0 

0 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения км 3,791 3,791 

Установленная мощность источников водоснабжения 
тыс. куб. 

м./сут. 
Нет данных Нет данных 

1.2 
Энергетическая 

эффективность 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 

 

23 
23 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

1.3 
Качество системы 

водоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 

 

80 
80 

физический износ сетей водоснабжения % 80 80 

Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на 

территории МО (с источников водоснабжения; в распределительной 

водопроводной сети) 

% Нет данных Нет данных 

Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене км 3,03 3,03 

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности 

сетей водоснабжения 
% 

 

80 
80 

Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 0 

км 0 0 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоснабжения, введенныхв эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 0 

км 
 

0 
0 

1.4 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: км 3,791 3,791 

городская местность км 0 0 

сельская местность км 3,791 3,791 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

с.Усть-Игум 

1.1 

Надежность и 

бесперебойность систем 

централизованного 

холодного водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения 

ед./км 

 

 

0 

0 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения км 3,311 3,311 

Установленная мощность источников водоснабжения 
тыс. куб. 

м./сут. 
0,173 0,173 

1.2 
Энергетическая 

эффективность 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% Нет данных Нет данных 

1.3 
Качество системы 

водоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 

 

80 
80 

физический износ сетей водоснабжения % 80 80 

Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на 

территории МО (с источников водоснабжения; в распределительной 

водопроводной сети) 

% Нет данных Нет данных 

Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене км 2,648 2,648 

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности 

сетей водоснабжения 
% 

 

80 
80 

ед. 0 0 



58 
 

№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 
км 0 0 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоснабжения, введенныхв эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 0 

км 
 

0 
0 

1.4 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: км 3,311 3,311 

городская местность км 0 0 

сельская местность км 3,311 3,311 

 

МУП «Теплоэнергетика» 

г.Александровск 

1.1 

Надежность и 

бесперебойность систем 

централизованного 

холодного водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения 

ед./км 10 24 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения км 55,14 55,14 

Установленная мощность источников водоснабжения 
тыс. куб. 

м./сут. 
11880 11880 

1.2 
Энергетическая 

эффективность 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% 21,7 35,8 

1.3 
Качество системы 

водоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 75 75 

физический износ сетей водоснабжения % 75 75 

Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на 

территории МО (с источников водоснабжения; в распределительной 

водопроводной сети) 

% 99,2 96,5 

Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене км 28,7 28,7 

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности 

сетей водоснабжения 
% 52 52 

Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоснабжения, введенныхв эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

1.4 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: км 55,14 55,14 

городская местность км 55,14 55,14 

сельская местность км - - 

 

МУП «Теплоэнергетика» 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

п.Лытвенский 

1.1 

Надежность и 

бесперебойность систем 

централизованного 

холодного водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения 

ед./км - 1 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения км - 5,5 

Установленная мощность источников водоснабжения 
тыс. куб. 

м./сут. 
- 240 

1.2 
Энергетическая 

эффективность 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% - 89,8 

1.3 
Качество системы 

водоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% - 50 

физический износ сетей водоснабжения % - 50 

Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на 

территории МО (с источников водоснабжения; в распределительной 

водопроводной сети) 

% - 94,1 

Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене км - 2,5 

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности 

сетей водоснабжения 
% - 50 

Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоснабжения, введенныхв эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - 1 

км -  

1.4 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: км - 5,5 

городская местность км -  

сельская местность км - 5,5 

 

МУП «Теплоэнергетика» 

п.Луньевка 

1.1 

Надежность и 

бесперебойность систем 

централизованного 

холодного водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения 

ед./км - 2 

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения км - 3,7 

Установленная мощность источников водоснабжения 
тыс. куб. 

м./сут. 
- 1200 

1.2 
Энергетическая 

эффективность 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
% - 3,25 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

1.3 
Качество системы 

водоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% - 32 

физический износ сетей водоснабжения % - 32 

Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на 

территории МО (с источников водоснабжения; в распределительной 

водопроводной сети) 

% - 61 

Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене км - 0,8 

Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности 

сетей водоснабжения 
% - 21,6 

Количество построенных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

1.4 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: км - 3,7 

городская местность км -  

сельская местность км - 3,7 

Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей 

водоотведения 
% - 21,6 

Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

городская местность км - - 

сельская местность км - - 

 

2. Водоотведение 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Всеволодо-Вильва 

2.1 

Надежность и 

бесперебойность 

централизованной 

системы водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети 
ед. / км 

 

0 
0,126 

Общая протяженность сетей водоотведения км 7,92 7,92 

Установленная мощность очистных сооружений куб. м./сут. 2,41 2,41 

2.2 
Качество системы 

водоотведения 

Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по 

данным бухгалтерского учета), в том числе: 
% 

 

80 
80 

физический износ сетей водоотведения % 80 80 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

централизованным бытовым системам водоотведения 

% 

 

 

50 

50 

Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене км 6,33 6,33 

Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей 

водоотведения 
% 

 

80 
80 

Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 0 

км 0 0 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 0 

км 
 

0 
0 

2.3 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: км 7,92 7,92 

городская местность км 7,92 7,92 

сельская местность км 0 0 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Карьер-Известняк 

2.1 

Надежность и 

бесперебойность 

централизованной 

системы водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети 
ед. / км 

 

0,407 
0,135 

Общая протяженность сетей водоотведения км 7,36 7,36 

Установленная мощность очистных сооружений куб. м./сут. 1,28 1,28 

2.2 
Качество системы 

водоотведения 

Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по 

данным бухгалтерского учета), в том числе: 
% 

 

80 
80 

физический износ сетей водоотведения % 80 80 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

централизованным бытовым системам водоотведения 

% 

 

 

50 

50 

Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене км 5,88 5,88 

Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей 

водоотведения 
% 80 80 

Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 0 

км 0 0 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 0 0 

км 
 

0 
0 

2.3 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: км 7,36 7,36 

городская местность км 0 0 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

сельская местность км 7,36 7,36 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Ивакинский карьер 

2.1 

Надежность и 

бесперебойность 

централизованной 

системы водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети 
ед. / км - - 

Общая протяженность сетей водоотведения км - - 

Установленная мощность очистных сооружений куб. м./сут. - - 

2.2 
Качество системы 

водоотведения 

Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по 

данным бухгалтерского учета), в том числе: 
% - - 

физический износ сетей водоотведения % - - 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

централизованным бытовым системам водоотведения 

% - - 

Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене км - - 

Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей 

водоотведения 
% - - 

Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

2.3 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: км - - 

городская местность км - - 

сельская местность км - - 

 

МУП «Теплоэнергетика» 

г.Александровск 

2.1 

Надежность и 

бесперебойность 

централизованной 

системы водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети 
ед. / км 0,45 4,84 

Общая протяженность сетей водоотведения км 33,65 33,65 

Установленная мощность очистных сооружений куб. м./сут. 12000 12000 

2.2 
Качество системы 

водоотведения 

Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по 

данным бухгалтерского учета), в том числе: 
% 65 75 

физический износ сетей водоотведения % 65 75 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

централизованным бытовым системам водоотведения 

% 5,6 19,5 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене км 17 7 

Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей 

водоотведения 
% 50,5 20,8 

Количество построенных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

Количество реконструированных, модернизированных и капитально 

отремонтированных объектов водоотведения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. - - 

км - - 

2.3 
Доступность 

коммунальных услуг 

Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: км 33,65 33,65 

городская местность км 33,65 33,65 

сельская местность км - - 

 

3. Теплоснабжение 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Всеволодо-Вильва 

3.1 

Надежность и 

бесперебойность 

теплоснабжения 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых 

(паровых) сетей 

ед./км 

 

 

2/0,02 

2/0,03 

Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении км 5,344 5,344 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./Гкал/час 

 

 

0 

0 

Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/час 5,37 5,37 

3.2 
Энергетическая 

эффективность 

Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками 

тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) 
т.у.т. 

 

2295,3 
2295,3 

Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 
т. у.т./Гкал 

 

0,1430 
0,1430 

Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с 

коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) 
тыс. Гкал/год 

 

13,520 
13,560 

Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям тыс. Гкал/год 10,300 10,330 

Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям 
тыс. Гкал/год 

 

3,201 
3,220 

Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям 
тыс. куб. м/год 

 

0 
0 

Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, 

теплоносителя потепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой 

энергии потребителям 

% 

 

 

21 

23 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

3.3 Качество теплоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 

 

70 
72 

физический износ тепловых сетей % 85 90 

Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене км 4,4 4,5 

Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности 

тепловых (паровых) сетей 
% 

 

82 
84 

Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию 

за рассматриваемый период 

ед. 0 0 

МВт 0 0 

км 0 0 

Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, 

введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 

ед. 0 0 

МВт 0 0 

км 0 0 

 

МУП «Теплоэнергетика» 

г.Александровск 

3.1 

Надежность и 

бесперебойность 

теплоснабжения 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых 

(паровых) сетей 

ед./км 2 0 

Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении км 22,65 22,65 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./Гкал/час 0,0144 0 

Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/час 138,68 138,68 

3.2 
Энергетическая 

эффективность 

Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками 

тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) 
т.у.т. 14486 10943 

Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 
т. у.т./Гкал 168,56 163 

Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с 

коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) 
тыс. Гкал/год 70220 73453 

Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям тыс. Гкал/год 53820 57434 

Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям 
тыс. Гкал/год 13720 14002 

Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям 
тыс. куб. м/год 156,3 77,47 

Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, 

теплоносителя потепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой 

энергии потребителям 

% 13 6,5 
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

3.3 Качество теплоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 100 100 

физический износ тепловых сетей % 70 70 

Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене км 7 7 

Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности 

тепловых (паровых) сетей 
% 15,5 15,5 

Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию 

за рассматриваемый период 

ед. - - 

МВт - - 

км - - 

Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, 

введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 

ед. - - 

МВт - - 

км - - 

 

ОАО «Яйвинская ГРЭС» 

3.1 

Надежность и 

бесперебойность 

теплоснабжения 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых 

(паровых) сетей 

ед./км 0 0 

Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении км 20,38 20,38 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности 

ед./Гкал/час 0 0 

Установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/час 48 48 

3.2 
Энергетическая 

эффективность 

Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками 

тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) 
т.у.т. 15004 16208 

Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 
т. у.т./Гкал 179,6 178,2 

Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с 

коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) 
тыс. Гкал/год 83,561 90,951 

Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям тыс. Гкал/год 45,102 48,561 

Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям 
тыс. Гкал/год 32,445 37,0 

Величина технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям 
тыс. куб. м/год 14,914 24,008 

Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, 

теплоносителя потепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой 

энергии потребителям 

% 71,9 76,2 

3.3 Качество теплоснабжения 
Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
%   
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№ 
Индикатор (целевой 

показатель) 
Данные для установки целевого показателя 

Единица 

измерения 
2020 2021 

физический износ тепловых сетей %   

Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене км   

Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности 

тепловых (паровых) сетей 
%   

Количество построенных объектов теплоснабжения, введенных в эксплуатацию 

за рассматриваемый период 

ед. 0 0 

МВт 0 0 

км 0 0 

Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения, 

введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 

ед.   

МВт   

км 0.07 0.38 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(отопление) 
% 95,2 92,5 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (горячее 

водоснабжение) 
% - - 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

потребителей 
% - - 

4. Газоснабжение 

4.1 

Надежность и 

бесперебойность 

теплоснабжения 

Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на 

газовых сетях на 1 км газовых сетей 
ед./км 0 0 

Общая протяженность газовых сетей км 0 0 

Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на 

источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности 
ед./куб. м/час 0 0 

Установленная мощность источников газоснабжения куб. м/час Нет данных Нет данных 

4.2 
Энергетическая 

эффективность 
Общий объем распределения газа тыс. куб. м 21595,7 23791,32 

4.3 Качество газоснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 

 

27,05 
28,58 

физический износ газовых сетей % 0 0 

Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене км 0 0 

Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых 

сетей 
% 0 0 

Количество построенных объектов газоснабжения, введенных в эксплуатацию за 

рассматриваемый период 

ед. 45 22 

км 3,5 1,6 

Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения, 

введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 

ед. 0 1 

км 0 0 

Доступность коммунальных услуг 
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4.4 
Уровень благоустройства 

жилищного фонда 
газом (сетевым сжиженным) %   

4.5 

Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(газоснабжение) 
% Нет данных Нет данных 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % Нет данных Нет данных 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

абонентов 
% Нет данных Нет данных 

 

5. Электроснабжение 

 

5.1 

Надежность и 

бесперебойность 

электроснабжения 

Потребляемая мощность МО МВт - - 

Количество технологических нарушений на распределительных электрических 

сетях 
ед. 0 0 

Общая протяженность сетей электроснабжения км 290 290 

5.2 
Качество 

электроснабжения 

Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным 

бухгалтерского учета), в том числе: 
% 68 68 

Физический износ электрических сетей % 68 68 

Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене км 0 0 

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности 

электрических сетей 
% 0 0 

Количество построенных объектов электроснабжения, введенных в эксплуатацию 

за рассматриваемый период 
ед./км 1 - 

Количество модернизированных и реконструированных объектов 

электроснабжения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период 
ед./км 0 0 

Доступность коммунальных услуг 

5.3 
Уровень благоустройства 

жилищного фонда 
электроснабжением % 100 100 

Другие показатели 

5.4 

Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(электроснабжение) 
% - - 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

абонентов 
% - - 

 

5. Другие показатели 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Всеволодо-Вильва 

6.1 
Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (холодное 

водоснабжение) 
% 

 

92,3 
94,0 
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Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(водоотведение) 
% 

 

92,2 
95,0 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(отопление) 
% 

 

82,4 
93,8 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (горячее 

водоснабжение) 
% 

 

93,0 
87,1 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

потребителей 
% Нет данных Нет данных 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Карьер-Известняк 

6.1 

Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (холодное 

водоснабжение) 
% 

 

74,8 
76,6 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(водоотведение) 
% 

 

78,3 
80,6 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

потребителей 
% Нет данных Нет данных 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

п.Ивакинский карьер 

6.1 

Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (холодное 

водоснабжение) 
% 

 

50,5 
81,6 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(водоотведение) 
%   

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

потребителей 
% Нет данных Нет данных 

 

МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" 

с.Усть-Игум 

6.1 

Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (холодное 

водоснабжение) 
% 

 

29,0 
45,9 

  
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

потребителей 
% Нет данных Нет данных 

 

МУП «Теплоэнергетика» 

г.Александровск 

6.1 
Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (холодное 

водоснабжение) 
% 79 83,2 
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Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(водоотведение) 
% 79 79,2 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(отопление) 
% 84,9 90,6 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

абонентов 
% - - 

 

МУП «Теплоэнергетика» 

п.Лытвенский 

6.1 

Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (холодное 

водоснабжение) 
% - 86,6 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

абонентов 
% - - 

 

МУП «Теплоэнергетика» 

п.Луньевка 

6.1 

Критерии доступности 

коммунальных услуг для 

населения 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги (холодное 

водоснабжение) 
% - 70,4 

Уровень собираемости платежей от населения за коммунальные услуги 

(водоотведение) 
% - - 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности -

абонентов 
% - - 
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5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 

целевых показателей 

Общий перечень программы инвестиционных проектов в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры территории Александровского муниципального 

округа на период до 2041 года сформирован, в частности, на основании мероприятий 

по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые 

предусмотрены документами территориального планирования, схемой 

теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения, муниципальными 

программами: 

 Схема теплоснабжения Александровского муниципального округа 

Пермского края на период до 2037 г. 

 Схема водоснабжения и водоотведения Александровского 

муниципального округа на 2023-2032 годы. 

 Генеральный план Александровского муниципального округа 

Пермского края, утвержденный Решением Думы Александровского 

муниципального округа от 25 августа 2022 года № 314. 

 Стратегия социально-экономического развития Александровского 

муниципального района на 2018-2030 годы, утвержденная Решением Земского 

Собрания Александровского муниципального района от 25 мая 2017 года № 359. 

 Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденная 

постановлением администрации Александровского муниципального района от 08 

ноября 2019 года № 633. 

 

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения 

Программа инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения 

Александровского МО на период до 2041 года (расчетный срок из Генерального 

плана) представлена в Таблице 21.  
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Таблица 21. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения 

Александровского МО 

№ Мероприятие Ожидаемый эффект Срок выполнения 

Теплоснабжение 

1 

Капитальный ремонт квартального 

участка сети теплоснабжения от ТК2-

2 до ул.Войкова, 22 

Замена изношенного оборудования, 

повышение надежности 

теплоснабжения потребителей 

2024-2025 гг. 

2 

Капитальный ремонт квартального 

участка сети теплоснабжения от 

ул.Ленина,4 до ул.Ленина, 2 

Замена изношенного оборудования, 

повышение надежности 

теплоснабжения потребителей 

2023 г. 

3 

Капитальный ремонт квартального 

участка сети теплоснабжения ТК3-3 

до ул.Мехоношина, 12 

Замена изношенного оборудования, 

повышение надежности 

теплоснабжения потребителей 

2023 г. 

4 

Проектирование строительства 

блочно-модульных газовых 

котельных г.Александровск, 

п.Карьер-Известняк 

развитие централизованных систем 

теплоснабжения г.Александровска, 

п.Карьер-Известняк, обеспечение 

теплоснабжением новых потребителей 

2022 г. 

5 

Строительство 2 блочно-модульных 

котельных в г.Александровске по 

ул.Войкова, 5а и по ул.Советская, 97а 

развитие централизованных систем 

теплоснабжения г.Александровска, 

обеспечение теплоснабжением новых 

потребителей 

2023 г. 

6 
Реконструкция тепловых сетей в 

р.п.Яйва 

позволит повысить надежность 

системы водоснабжения, снизить 

потери и сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

7 
Реконструкция тепловых сетей в 

г.Александровск 

позволит повысить надежность 

системы водоснабжения, снизить 

потери и сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

8 
Реконструкция тепловых сетей в п. 

Лытвенский 

позволит повысить надежность 

системы водоснабжения, снизить 

потери и сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

9 
Реконструкция тепловых сетей в р.п. 

Всеволодо-Вильва 

позволит повысить надежность 

системы водоснабжения, снизить 

потери и сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

10 
Реконструкция тепловых сетей в п. 

Карьер Известняк 

позволит повысить надежность 

системы водоснабжения, снизить 

потери и сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

11 
Реконструкция тепловых сетей в п. 

Ивакинский Карьер 

позволит повысить надежность 

системы водоснабжения, снизить 

потери и сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

12 
Реконструкция тепловых сетей в п. 

Скопкортная 

позволит повысить надежность 

системы водоснабжения, снизить 

потери и сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

 

 

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения 

Программа инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения 

Александровского МО на период до 2041 года (расчетный срок из Генерального 

плана) представлена в Таблице 22.  
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Таблица 22. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения  

Александровского МО 

Водоснабжение 

№ Мероприятие Ожидаемый эффект Срок выполнения 

1 
Приобретение объектов 

водоснабжения г.Александровск 

развитие централизованных систем 

водоснабжения населенных пунктов, 

обеспечение водоснабжением новых 

потребителей 

2024-2026 гг. 

2 
Приобретение объектов 

водоснабжения р.п.Яйва 

развитие централизованных систем 

водоснабжения населенных пунктов, 

обеспечение водоснабжением новых 

потребителей 

2024-2026 гг. 

3 

Реконструкция (модернизация) 

сетей водоснабжения р.п.Яйва, 

протяженностью 2,6 км. 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2024 г. 

4 

Реконструкция (модернизация)  

сетей водоснабжения р.п. 

Всеволодо-Вильва 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2027-2030 гг. 

5 

Проектирование реконструкции 

скважины №931а (здание насосной 

№5 первого подъема), скважины 

№931 (здание насосной №6 первого 

подъема) р.п.Яйва 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2027-2030 гг. 

6 

Проектирование реконструкции 

станции второго подъема р.п.Яйва 

(адрес: р.п.Яйва, ул.Заводская, 45а) 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2027-2030 гг. 

7 

Проектирование реконструкции 

сетей водоснабжения р.п.Яйва, 

протяженность 6,4 км 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2025 г. 

8 

Капитальный ремонт водонапорной 

башни р.п. Всеволодо-Вильва 

(микрорайон совхоз "Вильвенский") 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2025 г. 

9 
Капитальный ремонт водонапорной 

башни с. Усть-Игум 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2025 г. 

10 

Реконструкция системы 

водоснабжения р.п.Всеволодо-

Вильва, протяженностью 6,0 км 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2026 г. 

11 
Ремонт водонапорной башни п. 

Чикман 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2025 г. 

12 
Ремонт водонапорной башни 

п.Скопкортная 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

2025 г. 

13 

Реконструкция водопроводных 

сетей с установкой пожарных 

гидрантов в г.Александровск 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

по данным 

Генерального плана: I 

очередь (2031 г.) 

14 

Реконструкция водопроводных 

сетей с установкой пожарных 

гидрантов и заменой водоразборных 

колонок в п.Луньевка по ул.Ленина 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

по данным 

Генерального плана: I 

очередь (2031 г.) 

15 

Реконструкция водопроводных 

сетей с установкой пожарных 

гидрантов и заменой водоразборных 

колонок в п.Лытвенский по 

ул.Школьная 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

по данным 

Генерального плана: I 

очередь (2031 г.) 

16 

Реконструкция водопроводных 

сетей с установкой пожарных 

гидрантов в п.Скопкортная 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы 

по данным 

Генерального плана: I 

очередь (2031 г.) 
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17 

Замена трубопровода 

водоснабжения от скважин №1, 10 

до станции 2-го подъема 

р.п.Всеволодо-Вильва 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы. 

по данным 

Генерального плана: I 

очередь (2031 г.) 

18 

Ввод в строй насосной станции, 

ремонт и замена двух ВРК, 

установка дополнительной ВРК и 

прокладка водопровода (труба ПНД 

диаметр 50 мм, длина 200 п.м.) 

развитие централизованных систем 

водоснабжения населенных пунктов, 

обеспечение водоснабжением новых 

потребителей 

по данным 

Генерального плана: I 

очередь (2031 г.) 

19 

Бурение артезианской скважины и 

строительство водонапорной башни 

в п.Лытвенский 

необходимо для устранения дефицита воды 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

20 

Бурение артезианской скважины и 

строительство водонапорной башни 

в п.Луньевка 

необходимо для устранения дефицита воды 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

21 

Строительство новых участков 

водопроводных сетей с установкой 

пожарных гидрантов в районах 

перспективной жилой застройки в 

р.п.Всеволодо-Вильва 

развитие централизованных систем 

водоснабжения населенных пунктов, 

обеспечение водоснабжением новых 

потребителей 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

22 

Строительство новых участков 

водопроводных сетей с установкой 

пожарных гидрантов в районах 

перспективной жилой застройки в 

п.Карьер-Известняк 

развитие централизованных систем 

водоснабжения населенных пунктов, 

обеспечение водоснабжением новых 

потребителей 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

23 

Реконструкция водопроводных 

сетей с закольцовкой системы и с 

установкой пожарных гидрантов в 

р.п.Яйва 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы. 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

24 
Строительство станции 

водоподготовки в п.Камень 

обеспечение населения питьевой водой 

нормативного качества и в достаточном 

количестве 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

25 

Реконструкция водопроводных 

сетей с установкой пожарных 

гидрантов в п.Камень 

позволит повысить надежность системы 

водоснабжения, снизить потери воды и 

сэкономить энергоресурсы. 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

26 
Строительство водозабора и 

станции водоподготовки в п.Люзень 
необходимо для устранения дефицита воды 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

27 

Строительство водонапорной 

башни объемом 10 м3 и 

водопроводной сети с пожарными 

гидрантами в п.Люзень 

развитие централизованных систем 

водоснабжения населенных пунктов, 

обеспечение водоснабжением новых 

потребителей 

по данным 

Генерального плана: 

Расчетный срок (2041 

г.) 

 

 

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения 

Программа инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения 

Александровского МО на период до 2041 года (расчетный срок из Генерального 

плана) представлена в Таблице 23.  
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Таблица 23. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения  

Александровского МО 

Водоотведение 

№ Мероприятие Ожидаемый эффект Срок выполнения 

1 

Приобретение объектов 

водоснабжения и водоотведения 

г.Александровск 

развитие централизованных систем 

водоотведения в г.Александровск, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

2024-2026 гг. 

2 

Приобретение объектов 

водоснабжения и водоотведения 

р.п.Яйва 

развитие централизованных систем 

водоотведения в р.п.Яйва, обеспечение 

водоотведением новых потребителей 

2024-2026 гг. 

3 

Реконструкция (модернизация) 

сетей водоотведения р.п.Яйва, 

протяженность 5,0 км 

развитие централизованных систем 

водоотведения в г.Александровск, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

2026 г. 

4 

Проектирование реконструкции 

сетей водоотведения р.п.Яйва. 

протяженность 5,0 км 

развитие централизованных систем 

водоотведения в г.Александровск, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

2025 г. 

5 

Реконструкция (модернизация) 

сетей водоотведения г. 

Александровск 

развитие централизованных систем 

водоотведения в г.Александровск, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

2027-2030 гг. 

6 

Реконструкция (модернизация) 

сетей водоотведения р.п. 

Всеволодо-Вильва 

развитие централизованных систем 

водоотведения в г.Александровск, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

2027-2030 гг. 

7 

Строительство очистных 

сооружений в р.п. Всеволодо-

Вильва 

развитие централизованных систем 

водоотведения в г.Александровск, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

2027-2030 гг. 

8 

Разработка ПСД по строительству 

очистных сооружений  в р.п. Яйва 

на 2500 м3. 

развитие централизованных систем 

водоотведения в г.Александровск, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

2027-2030 гг. 

9 
Приобретение коммунальной 

техники (вакуумная машина) 

развитие централизованных систем 

водоотведения 
2022 г. 

10 
Реконструкция канализационной 

сети в п.Лытвенский 

позволит повысить надежность системы 

водоотведения, снизить потери и 

сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: I очередь (2031 г.) 

11 

Строительство локальных очистных 

сооружений на полную 

биологическую очистку для 

объектов социально-бытового 

назначения в п.Лытвенский 

развитие централизованных систем 

водоотведения в п.Лытвенский, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

по данным Генерального 

плана: I очередь (2031 г.) 

12 
Строительство локальных очистных 

сооружений в п.Ивакинский Карьер 

развитие централизованных систем 

водоотведения в п.Ивакинский Карьер, 

обеспечение водоотведением новых 

потребителей 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 
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5.4. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения 

Программа инвестиционных проектов в отношении системы 

электроснабжения Александровского МО на период до 2041 года (расчетный срок 

из Генерального плана) представлена в Таблице 24.  

Таблица 24. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения 

Александровского МО 

Электроснабжение 

№ Мероприятие Ожидаемый эффект Срок выполнения 

1 

Реконструкция РУ 6 кВ ПС 

Александровск: (установка ТТ и 

оборудования учета э/э), входящих 

в ЭКС ПС Александровск, для 

электроснабжения ВЛ 6 кВ №9 по 

адресу: Пермский край, г. 

Александровск (2 шт.) 

позволит повысить надежность системы 

электроснабжения, снизить потери и 

сэкономить энергоресурсы 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

2 

Строительство новых 

трансформаторных подстанций в 

г.Александровск 

Развитие системы электроснабжения 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

3 

Строительство новых 

трансформаторных подстанций в 

р.п.Всеволода-Вильва 

Развитие системы электроснабжения 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

4 

Строительство новых 

трансформаторных подстанций в 

р.п.Яйва 

Развитие системы электроснабжения 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

5 

Строительство новых 

трансформаторных подстанций в 

п.Карьер Известняк 

Развитие системы электроснабжения 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

 

 

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения 

Программа инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения 

Александровского МО на период до 2041 года (расчетный срок из Генерального 

плана) представлена в Таблице 25.  

Таблица 25. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения  

Александровского МО 

Газоснабжение 

№ Мероприятие Ожидаемый эффект Срок выполнения 

1 

Строительство распределительных 

сети для газификации 100% 

жилищного фонда и объектов 

социально-бытового назначения в 

п.Луньевка 

развитие централизованных систем 

газоснабжения населенных пунктов, 

обеспечение газоснабжением новых 

потребителей 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 

2 

Строительство поселковых 

распределительных сети для 

газификации 100% жилищного 

развитие централизованных систем 

газоснабжения населенных пунктов, 

по данным Генерального 

плана: Расчетный срок 

(2041 г.) 
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фонда и объектов социально-

бытового назначения в 

п.Ивакинский Карьер 

обеспечение газоснабжением новых 

потребителей 

 

 

 

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с ТКО 

Программа инвестиционных проектов в отношении системы обращение с ТКО 

Александровского МО на период до 2041 года (расчетный срок из Генерального 

плана) представлена в Таблице 26.  

Таблица 26. Программа инвестиционных проектов в системе обращения с ТКО  

Александровского МО 

ТКО 

№ Мероприятие Ожидаемый эффект Срок выполнения 

1 

Устройство 10 площадок 

накопления ТКО (г. Александровск, 

р.п.Яйва) 

развитие системы сбора и утилизации 

ТКО 
2022 г. 

2 
Ликвидация несанкционированной 

свалки в г. Александровск (1 ед.) 

развитие системы сбора и утилизации 

ТКО 
2022 г. 

3 

Устройство 35 площадок 

накопления ТКО (р.п.Яйва, 

р.п.Всеволодо-Вильва, с.Усть-Игум, 

п.Ивакинский Карьер) 

развитие системы сбора и утилизации 

ТКО 
2023 г. 

4 

Устройство контейнерных 

площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов 

развитие системы сбора и утилизации 

ТКО 
2024 г. 

 

 

 

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для 

населения 

6.1. Объем финансовых потребностей для реализации программы 

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит –  

1 431 000 тыс. руб. Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации 

инвестиционных проектов приводится в Таблице 27. 

Обоснование объема финансовых потребностей для реализации программы 

приведено в соответствии с разделом 13 Тома 2. Обосновывающие материалы.  
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Таблица 27. Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов 

№ Мероприятие 

Инвестиции, тыс. руб.   Источник финансирования 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 
Итого, 

тыс.руб. 
Краевой бюджет 

Муниципальный 

бюджет 
Субсидия 

1. Теплоснабжение 

1 

Капитальный ремонт квартального участка сети 

теплоснабжения от ТК2-2 до ул.Войкова, 22 

(Котельная, ул.Войкова, 3 

«МУП Теплоэнергетика») 

  1089, 182   1089, 182 н/д 

2 

Капитальный ремонт квартального участка сети 

теплоснабжения от ул.Ленина,4 до ул.Ленина,2 

(Котельная, ул.Войкова, 3 

«МУП Теплоэнергетика») 

 447, 001     447, 001 н/д 

3 

Капитальный ремонт квартального участка сети 

теплоснабжения ТК3-3 до ул.Мехоношина, 12 

(Котельная, ул.Войкова, 3 

«МУП Теплоэнергетика») 

 3054, 588     3054, 588 н/д 

4 
Проектирование строительства блочно-модульных 

газовых котельных г.Александровск, п.Карьер-Известняк 
7500      7500 7100 400  

6 

Строительство 2 блочно-модульных котельных в 

г.Александровске по ул.Войкова, 5а и по ул.Советская, 

97а 

 107500 250800    358300 

2023 г. - 

102100 

 

2024 г. -238300 

2023 г. - 

5400 

 

2024 г. - 

12500 

 

2.Водоснабжение 

1 
Приобретение объектов водоснабжения и водоотведения 

г.Александровск 
    315700  315700 источник не определен 

2 
Приобретение объектов водоснабжения и водоотведения 

р.п.Яйва 
  4800    4800 источник не определен 

3 
Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения 

р.п.Яйва, протяженностью 2,6 км. 
  22000    22000 15400 6600  

4 
Реконструкция (модернизация)  сетей водоснабжения г. 

Александровск 
     78800 78800 источник не определен 

5 
Реконструкция (модернизация)  сетей водоснабжения р.п. 

Всеволодо-Вильва 
     185400 185400 источник не определен 

6 

Проектирование реконструкции скважины №931а (здание 

насосной №5 первого подъема), скважины №931 (здание 

насосной №6 первого подъема) р.п.Яйва 

     13500 13500 источник не определен 

7 
Проектирование реконструкции станции второго подъема 

р.п.Яйва (адрес: р.п.Яйва, ул.Заводская, 45а) 
     2500 2500 источник не определен 

8 
Проектирование реконструкции сетей водоснабжения 

р.п.Яйва, протяженность 6,4 км 
   45300   45300 31700 13600  

9 
Капитальный ремонт водонапорной башни р.п. 

Всеволодо-Вильва (микрорайон совхоз "Вильвенский") 
   2200   2200 1600 600  

10 Капитальный ремонт водонапорной башни с. Усть-Игум    2100   2100 1500 600  

11 
Реконструкция системы водоснабжения р.п.Всеволодо-

Вильва, протяженностью 6,0 км 
    44900  44900 

31500 (не 

обеспечено 

финансированием) 

13400 (не 

обеспечено 

финансированием) 

 

12 Ремонт водонапорной башни п. Чикман    29900   29900 

20900 (не 

обеспечено 

финансированием) 

9000 (не обеспечено 

финансированием) 
 

13 Ремонт водонапорной башни п.Скопкортная    4000   4000 
3000 (не обеспечено 

финансированием) 

1000 (не обеспечено 

финансированием) 
 

3.Водоотведение 

1 
Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения 

р.п.Яйва, протяженность 5,0 км 
    29800  29800 источник не определен 

2 
Проектирование реконструкции сетей водоотведения 

р.п.Яйва. протяженность 5,0 км 
   4500   4500 источник не определен 
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№ Мероприятие 

Инвестиции, тыс. руб.   Источник финансирования 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 
Итого, 

тыс.руб. 
Краевой бюджет 

Муниципальный 

бюджет 
Субсидия 

3 
Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения г. 

Александровск 
     48400 48400 источник не определен 

4 
Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения р.п. 

Всеволодо-Вильва 
     78100 78100 источник не определен 

5 
Строительство очистных сооружений в р.п. Всеволодо-

Вильва 
     120000 120000 источник не определен 

6 
Разработка ПСД по строительству очистных сооружений  

в р.п. Яйва на 2500 м3. 
     20000 20000 источник не определен 

7 
Приобретение коммунальной техники (вакуумная 

машина) 
5000      5000 2500 2500  

4.ТКО 

1 
Устройство 10 площадок накопления ТКО (г. 

Александровск, р.п.Яйва) 
1000      1000 н/д н/д н/д 

2 
Ликвидация несанкционированной свалки в г. 

Александровск (1 ед.) 
300      300 н/д н/д н/д 

3 

Устройство 35 площадок накопления ТКО (р.п.Яйва, 

р.п.Всеволодо-Вильва, с.Усть-Игум, п.Ивакинский 

Карьер) 

 1500     1500 н/д н/д н/д 

4 
Устройство контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов 
  5500    5500 Не обеспечено финансированием 

Итого, тыс.руб.       1 431 000  

 

Примечание: Объемы финансирования Программы на 2022-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного 

бюджета на соответствующий год. 
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6.2. Динамика уровней тарифов 

Документами, определяющими прогнозные значения роста тарифов на 

коммунальные услуги, являются: 

1. до 2024 года – «Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованный Министерством 

экономического развития Российской Федерации от 30.09.2019 года; 

2. на период 2025-2036 год – «Прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2036 года», опубликованный Министерством 

экономического развития Российской Федерации от 28.11.2018 года. 

В таблице 28 представлена прогнозная динамика регулируемых тарифов на 

теплоснабжение на территории Александровского муниципального округа. 

Таблица 28. прогнозная динамика регулируемых тарифов на теплоснабжение 

N 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год Вода 

Теплоснабжение 

МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 

1 

Муниципальное казенное 

предприятие Всеволодо-

Вильвенского городского поселения 

"Вильва-Водоканал" (котельная по 

адресу: Александровский 

муниципальный округ, рабочий 

поселок Всеволодо-Вильва, ул. 

Советская, д. 79а) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
1766,00 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
1825,17 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 
1825,17 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
1899,12 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1899,12 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
1991,54 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1991,54 

с 01.07.2022 по 

30.11.2022 
2119,00 
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с 01.12.2022 по 

31.12.2023 
2176,31 

Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
1766,00 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
1825,17 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 
1825,17 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
1899,12 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1899,12 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
1991,54 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1991,54 

с 01.07.2022 по 

30.11.2022 
2119,00 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 
2176,31 

1 

Муниципальное казенное 

предприятие Всеволодо-

Вильвенского городского поселения 

"Вильва-Водоканал" (котельная по 

адресу: Александровский 

муниципальный округ, поселок 

Ивакинский Карьер, ул. Мира, д. 15а) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
2447,20 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2668,88 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
2668,88 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
2911,76 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
2911,76 

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
3183,95 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
2678,46 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
2678,46 

с 01.01.2026 по 

30.06.2026 
2678,46 

с 01.07.2026 по 2885,84 
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31.12.2026 

Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
2447,20 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2668,88 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
2668,88 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
2911,76 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
2911,76 

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
3183,95 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
2678,46 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
2678,46 

с 01.01.2026 по 

30.06.2026 
2678,46 

с 01.07.2026 по 

31.12.2026 
2885,84 

МУП «Теплоэнергетика» 

1 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Теплоэнергетика" 

Александровского 

муниципального округа 

(котельная по адресу: 

Александровский муниципальный 

округ, г. Александровск, ул. 

Войкова, д. 3) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1452,62 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
1561,95 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1561,95 

с 01.07.2022 по 

30.11.2022 
1700,73 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 
1876,42 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
1655,01 

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
1637,10 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
1637,10 
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с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
1753,75 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1743,14 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
1874,34 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1874,34 

с 01.07.2022 по 

30.11.2022 
2040,88 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 
2251,70 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
1986,01 

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
1964,52 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
1964,52 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
2104,50 

ООО «Теплово» 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Теплово" 

(котельная по адресу: 

Александровский муниципальный 

округ, поселок Лытвенский, ул. 9-

й Пятилетки, д. 2) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
2358,91 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
2460,51 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
2460,51 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2657,36 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
2425,34 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
2523,61 

Население 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
2358,91 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
2460,51 
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с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
2460,51 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2657,36 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
2425,34 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
2523,61 

ООО «Теплосервис» 

1 

ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" 

(котельная по адресу: 

Александровский муниципальный 

округ, поселок Карьер Известняк, 

ул. Коммунальная, д. 4) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1976,59 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
2097,91 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
2097,91 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2232,18 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
2232,18 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
2529,17 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
2371,17 

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
1839,76 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
1839,76 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
3156,86 

Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1976,59 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
2097,91 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
2097,91 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2232,18 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
2232,18 
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с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
2529,17 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
2371,17 

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
1839,76 

с 01.01.2025 по 

30.06.2025 
1839,76 

с 01.07.2025 по 

31.12.2025 
3156,86 

ПАО «Юнипро», филиала «Яйвинская ГРЭС» 

1 

Публичное акционерное общество 

"Юнипро", филиал "Яйвинская 

ГРЭС" (Александровский 

муниципальный округ) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
1510,39 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 
1555,63 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
1555,63 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
1586,80 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 
1586,80 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
1634,44 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1634,44 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
1699,88 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
1699,88 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
1786,58 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 

30.06.2018 
1782,26 

с 01.07.2018 по 

31.12.2018 
1835,64 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
1866,76 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 
1904,16 
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с 01.01.2020 по 

30.06.2020 
1904,16 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 
1961,33 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 
1961,33 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
2039,86 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
2039,86 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
2143,90 

 

В таблицах 29-32 представлена прогнозная динамика регулируемых тарифов 

на водоснабжение на территории Александровского МО. 

В таблицах 33-35 представлена прогнозная динамика регулируемых тарифов 

на водоотведение на территории Александровского МО.
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Таблица 29. Динамика тарифов в сфере водоснабжения МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 

N 

п/п 

Вид 

предоставляемых 

услуг 

Тарифы <*>, 

руб./м3 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 

с 01.07.2022 по 

30.11.2022 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 

1 

Питьевая вода (Александровский муниципальный округ, рабочий поселок Всеволодо-Вильва) 

население 26,78 27,85 27,85 28,96 28,96 30,42 30,42 32,37 37,22 

иные потребители 209,88 209,88 209,88 205,62 205,00 205,00 205,00 227,23 197,12 

2 

Питьевая вода (Александровский муниципальный округ, поселок Карьер Известняк, село Усть-Игум: район Усолка) 

население 36,52 38,34 38,34 39,87 39,87 41,85 41,85 44,53 49,43 

иные потребители 232,00 232,65 219,36 219,36 219,00 219,00 212,10 212,09 49,43 

 

 

Таблица 30. Динамика тарифов в сфере холодного водоснабжения МКП ССП «ЖКХ п.Скопкортная» 

N 

п/п 

Вид 

предоставляемых 

услуг 

Тарифы <*>, руб./м3 

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 

с 01.07.2022 по 

30.11.2022 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 

1 Питьевая вода (Александровский муниципальный округ, поселок Скопкортная) 

 население 28,42 29,65 29,65 30,74 30,74 32,24 32,24 34,30 39,94 

 иные потребители 162,39 162,39 162,39 163,85 163,85 165,49 165,49 171,56 188,00 

 

Таблица 31. Динамика тарифов в сфере холодного водоснабжения МУП «Теплоэнергетика» 

N 

п/п 

Вид 

предоставляемых 

услуг 

Тарифы, руб./м3 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 30.11.2022 с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.01.2024 по 30.06.2024 с 01.07.2024 по 31.12.2024 
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1 

Питьевая вода (Александровский муниципальный округ, г. Александровск) 

население <*> 23,30 25,70 28,40 27,20 27,37 

иные потребители 19,42 21,42 23,67 22,67 22,81 

2 

Питьевая вода (Александровский муниципальный округ, пос. Лытвенский) 

население <*> 82,48 25,70 28,40 27,20 27,37 

иные потребители 68,73 21,42 23,67 22,67 22,81 

3 

Питьевая вода (Александровский муниципальный округ, пос. Луньевка) 

население <*> 54,52 25,70 28,40 27,20 27,37 

иные потребители 45,43 21,42 23,67 22,67 22,81 

4 

Водоотведение (Александровский муниципальный округ, г. Александровск) 

население <*> 23,76 24,84 27,19 25,24 26,33 

иные потребители 19,80 20,70 22,66 21,03 21,94 

 

 

 

 

 

Таблица 32. Динамика тарифов в сфере холодного водоснабжения ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис» 

N 

п/п 

Вид 

предоставляемых 

услуг 

Тарифы <*>, руб./м3 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 по 

30.11.2022 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 

с 01.01.2024 

по 30.06.2024 

с 01.07.2024 

по 31.12.2024 

с 01.01.2025 

по 30.06.2025 

с 01.07.2025 

по 31.12.2025 

1 

Питьевая вода (Александровский муниципальный округ, рабочий поселок Яйва) 

население 44,75 45,64 45,64 48,57 38,52 48,50 50,49 50,49 51,58 

иные потребители 44,75 45,64 45,64 48,57 38,52 48,50 50,49 50,49 51,58 
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Таблица 33. Динамика изменения тарифов в сфере водоотведения МУП «Вильва-Водоканал» 

N 

п/п 

Вид 

предоставляемых 

услуг 

Тарифы <*>, 

руб./м3 

с 01.01.2019 по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 по 

31.12.2019 

с 01.01.2020 по 

30.06.2020 

с 01.07.2020 по 

31.12.2020 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 

30.11.2022 

с 01.12.2022 

по 

31.12.2023 

1 

Водоотведение (Александровский муниципальный округ, рабочий поселок Всеволодо-Вильва) 

население 21,00 22,05 22,05 23,15 23,15 24,31 24,31 25,87 29,75 

иные потребители 125,03 126,34 126,34 129,61 129,56 129,56 129,56 142,17 138,73 

2 

Водоотведение (Александровский муниципальный округ, поселок Карьер Известняк) 

Население 37,23 39,09 39,09 40,27 40,27 42,28 42,28 44,99 50,05 

иные потребители 115,21 116,57 98,30 98,30 93,00 93,00 93,00 99,77 50,05 

 

Таблица 34. Динамика изменения тарифов в сфере водоотведения ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис» 

N 

п/п 

Вид 

предоставляемых 

услуг 

Тарифы, руб./м3 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 30.11.2022 с 01.12.2022 по 31.12.2023 с 01.01.2024 по 30.06.2024 с 01.07.2024 по 31.12.2024 

1 

Водоотведение (Александровский муниципальный округ, г. Александровск) 

население <*> 23,76 24,84 27,19 25,24 26,33 

иные потребители 19,80 20,70 22,66 21,03 21,94 

 

Таблица 35. Динамика изменения тарифов в сфере водоотведения МУП «Теплоэнегетика» 

N 

п/п 

Вид 

предоставляемых 

услуг 

Тарифы <*>, руб./м3 

с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022 

по 30.11.2022 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 

с 01.01.2024 

по 30.06.2024 

с 01.07.2024 

по 31.12.2024 

с 01.01.2025 

по 30.06.2025 

с 01.07.2025 

по 31.12.2025 

1 Водоотведение (Александровский муниципальный округ, рабочий поселок Яйва) 
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население 73,90 81,29 81,29 86,50 86,84 93,13 102,97 102,97 98,53 

иные потребители 73,90 81,29 81,29 86,50 86,84 93,13 102,97 102,97 98,53 
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6.3. Прогноз расходов населения на оплату коммунальных ресурсов, 

расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка 

доступности расходов на коммунальные услуги 

Расчет показателей критериев доступности осуществляется в соответствии  

с методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения платы 

граждан за коммунальные услуги утвержденными Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 №378. 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за 

потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о 

платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования 

тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи 

на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий 

малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг,  

а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой 

совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные 

показатели социально-экономического развития муниципального образования, в 

частности: 

­ прогноз численности населения; 

­ прогноз среднедушевых доходов населения; 

­ прогноз величины прожиточного минимума; 

­ прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного 

минимума. 

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является 

комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, 

устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, к которым относятся: 

­ доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

­ уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 
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­ доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

­ доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения. 

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном 

доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий 

называют коэффициентом покупательной способности) определяется как 

отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все 

потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека  

в месяц на среднедушевой доход населения в месяц. 

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как 

отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в 

каждом году (используются статистические данные формы 22-ЖКХ (сводная)). 

Необходимость оценки критерия «доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное 

влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как 

следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, 

а также размер бюджетных средств на выплату субсидий. 

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг  

в муниципальном образовании определяется как частное от деления 

прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности 

населения в муниципальном образовании: 

Число семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг для целей 

определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги принимается 

равным числу семей на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - 

субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального 

стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно - коммунальных 

услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 
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расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым 

доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая 

доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным 

отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму (часть 1 

статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 14)), в порядке, определенном 

Правилами предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2005 г. № 761 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 

51, ст. 5547). 

В Таблице 36 приведены значения критериев доступности для граждан за 

коммунальные услуги. 

Таблица 36. Значение критериев доступности для граждан платы за коммунальные 

услуги 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Уровень доступности 

высокий доступный недоступный 

1 

Доля расходов на коммунальные 

услуги в совокупном доходе 

семьи, % 

от 6,3 до 7,2 от 7,2 до 8,6 Свыше 8,6 

2 
Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
До 8,0 От 8,0 до 12,0 Свыше 12 

3 
Уровень собираемости платежей 

за коммунальные услуги, % 
От 92 до 95 От 85 до 92 Ниже 85 

4 

Доля получателей субсидий на 

оплату 

коммунальных услуг в 

общей численности населения, % 

Не более 10 От 10 до 15 Свыше 15 

 

В случае, если при реализации мероприятий, рост тарифов выше предельного 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги утвержденного 

на территории Пермского края, потребители (население) оплачивает величину 

предельного индекса, а величина превышения оплачивается в рамках субсидий и 
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расходов бюджета на социальную поддержку. Также субсидии для оплаты 

жилищно-коммунальных услуг предоставляются при превышении расходов семьи 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из 

соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, над суммой, соответствующей (эквивалентной) максимально допустимой 

доле расходов граждан (22%) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в совокупном доходе семьи. 

Данные расходы бюджета принимаются за год предшествующему реализации 

с учетом утвержденных тарифов и инвестиционных программ для организаций 

коммунального комплекса, а также в соответствии с социально-экономическим 

положением на территории Александровского МО. 

 

 

7. Управление Программой 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Александровского муниципального округа 

включает в себя следующие этапы: 

 принятие решения о разработке Программы; 

 разработка Программы; 

 утверждение Программы; 

 управление реализацией Программы; 

 мониторинг Программы; 

 корректировка Программы. 

Администрация Александровского муниципального округа является 

муниципальным заказчиком. Администрация Александровского МО осуществляет 

утверждение, общее руководство и контроль над ходом реализации Программы, 

внесение корректировок и изменений в Программу. Предложения по корректировке 

вносятся при необходимости по итогам мониторинга ее реализации. 



94 
 

Управление реализацией Программы включает в себя: 

 обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и 

правовыми нормами и нормативами; 

 формирование условий для привлечения инвестиций; 

 ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из 

федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования 

мероприятий Программы; 

 обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных 

мероприятий; 

 обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием 

средств бюджетов всех уровней и иных средств; 

 координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, 

Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области и других лиц, участвующих в 

реализации программных мероприятий. 

Мероприятия, предусмотренные в Программе, исполняются органами 

местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, 

потребителями и другими предприятиями, и организациями, участвующими в 

реализации Программы, в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Администрация Александровского МО осуществляет координацию 

исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием 

средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих 

полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование 

инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации 

мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории 

Александровского МО. 

 


